
AutoCAD SHX Text
190/117

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
115/2

AutoCAD SHX Text
97/1

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
87/2

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
85/1

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
5/8

AutoCAD SHX Text
5/5

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
45/7

AutoCAD SHX Text
45/6

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
33/9

AutoCAD SHX Text
33/5

AutoCAD SHX Text
30/3

AutoCAD SHX Text
229/121

AutoCAD SHX Text
179/81

AutoCAD SHX Text
161/96

AutoCAD SHX Text
156/38

AutoCAD SHX Text
130/4

AutoCAD SHX Text
121/1

AutoCAD SHX Text
104/2

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
101/1

AutoCAD SHX Text
1/1

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
20/1

AutoCAD SHX Text
Weg

AutoCAD SHX Text
Sandberge

AutoCAD SHX Text
Im Breen

AutoCAD SHX Text
Im Babel

AutoCAD SHX Text
Feldwiesen

AutoCAD SHX Text
Kreienhopsbach

AutoCAD SHX Text
Ahauser Mühlengraben

AutoCAD SHX Text
Weg

AutoCAD SHX Text
13/1

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
115/3

AutoCAD SHX Text
115/1

AutoCAD SHX Text
113/2

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
103/2

AutoCAD SHX Text
99/1

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
91/1

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
87/5

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
85/1

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
84/1

AutoCAD SHX Text
83/1

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
43/1

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
33/7

AutoCAD SHX Text
33/4

AutoCAD SHX Text
160/92

AutoCAD SHX Text
159/89

AutoCAD SHX Text
158/88

AutoCAD SHX Text
152/1

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
112/1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
164/23

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
114/4

AutoCAD SHX Text
99/2

AutoCAD SHX Text
ES/Q=1,2 l/s Mast 2021 alternativ Verieselung in angrenzender Moor- und Waldfläche As = 10 m²

AutoCAD SHX Text
Versickerung im Wald Mast 2019 Q = 34,6 l/s As = 280 m²

AutoCAD SHX Text
R=34 m

AutoCAD SHX Text
R=101 m

AutoCAD SHX Text
R=134 m

AutoCAD SHX Text
ES/Q=23 l/s Mast 2020 alternativ Versickerung /  Verieselung auf Acker As = 200 m²

AutoCAD SHX Text
Richtfunkstrecke Link 114550397 und 114550398  20m Schutzstreifen Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

AutoCAD SHX Text
NSP-Kabel EWE Netz

AutoCAD SHX Text
MSP-Kabel EWE Netz

AutoCAD SHX Text
NSP-Kabel EWE Netz

AutoCAD SHX Text
FM-Kabel  VTK  EWE Netz

AutoCAD SHX Text
MSP-Kabel EWE Netz

AutoCAD SHX Text
Gasltg. VMD1 EWE Netz

AutoCAD SHX Text
Gasltg. VMD1 EWE Netz

AutoCAD SHX Text
Gasltg. VMD1 EWE Netz GmbH

AutoCAD SHX Text
NSP-Kabel EWE Netz

AutoCAD SHX Text
Abwasserdruckleitung Samtgemeinde Sottrum

AutoCAD SHX Text
 Wa-Ltg. DN 100 Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land

AutoCAD SHX Text
Anschlussblatt 11

AutoCAD SHX Text
Anschlussblatt 13

AutoCAD SHX Text
Anschlussblatt 13a

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
520

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
264

AutoCAD SHX Text
264

AutoCAD SHX Text
264

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
264

AutoCAD SHX Text
380

AutoCAD SHX Text
264

AutoCAD SHX Text
264

AutoCAD SHX Text
431

AutoCAD SHX Text
264

AutoCAD SHX Text
380

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
436

AutoCAD SHX Text
503

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
264

AutoCAD SHX Text
264

AutoCAD SHX Text
264

AutoCAD SHX Text
264

AutoCAD SHX Text
164

AutoCAD SHX Text
540

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
164

AutoCAD SHX Text
264

AutoCAD SHX Text
540

AutoCAD SHX Text
503

AutoCAD SHX Text
433

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
540

AutoCAD SHX Text
264

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
174

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
169

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
172

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
168

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
171

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
380

AutoCAD SHX Text
167

AutoCAD SHX Text
434

AutoCAD SHX Text
166

AutoCAD SHX Text
Änderung

AutoCAD SHX Text
Name

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Zust.

AutoCAD SHX Text
Urspr.:

AutoCAD SHX Text
Fachbereich TL

AutoCAD SHX Text
Datum 

AutoCAD SHX Text
Norm

AutoCAD SHX Text
Gepr.

AutoCAD SHX Text
Bearb.

AutoCAD SHX Text
Name 

AutoCAD SHX Text
Firma: SPIE SAG GmbH

AutoCAD SHX Text
Einheit:

AutoCAD SHX Text
Maßstab:

AutoCAD SHX Text
Planfeststellungsunterlage

AutoCAD SHX Text
Planfeststellungsbehörde

AutoCAD SHX Text
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden Gemeinde: ...................................................................... Dienstsiegel/Unterschrift .......................................

AutoCAD SHX Text
Bayreuth, den                            01.07.2022 i.V.                                            i.V.

AutoCAD SHX Text
                                                  ........................... ...............................................               ....................................................

AutoCAD SHX Text
Meter

AutoCAD SHX Text
20.06.2022

AutoCAD SHX Text
Murr

AutoCAD SHX Text
24.06.2022

AutoCAD SHX Text
Heller

AutoCAD SHX Text
1:2000

AutoCAD SHX Text
T2-56.00

AutoCAD SHX Text
2020

AutoCAD SHX Text
%%UGrenzen:

AutoCAD SHX Text
Land

AutoCAD SHX Text
Stadt/Gem.

AutoCAD SHX Text
Kreis

AutoCAD SHX Text
Flurstück

AutoCAD SHX Text
Flur

AutoCAD SHX Text
Gemarkung

AutoCAD SHX Text
23.60

AutoCAD SHX Text
(Rückbau)

AutoCAD SHX Text
Achse

AutoCAD SHX Text
24.50

AutoCAD SHX Text
achse

AutoCAD SHX Text
Arbeits-

AutoCAD SHX Text
Zufahrt

AutoCAD SHX Text
Zufahrt

AutoCAD SHX Text
Arbeitsfläche

AutoCAD SHX Text
Seilzugarbeiten

AutoCAD SHX Text
bereich

AutoCAD SHX Text
%%ULegende:

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
Abspannmast

AutoCAD SHX Text
Eigentümerschlüsselnr. 

AutoCAD SHX Text
Flurstücksnummer

AutoCAD SHX Text
Grundstücksordnungsnr.

AutoCAD SHX Text
Tragmast

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
WA160-24.00

AutoCAD SHX Text
T1-26.00

AutoCAD SHX Text
Schutzbereichsbegrenzung

AutoCAD SHX Text
Schutzbereich

AutoCAD SHX Text
Bemaßung des

AutoCAD SHX Text
Masttyp

AutoCAD SHX Text
Mastnummer

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Trassen-

AutoCAD SHX Text
Rückbau

AutoCAD SHX Text
Bauwerksnummer

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Grenze des  Planfeststellungsverfahrens

AutoCAD SHX Text
Schutzbereiches

AutoCAD SHX Text
(temporär)

AutoCAD SHX Text
(dauerhaft)

AutoCAD SHX Text
16.60

AutoCAD SHX Text
16.60

AutoCAD SHX Text
17.10

AutoCAD SHX Text
17.00

AutoCAD SHX Text
Neubau der 380-kV-Leitung Stade-Landesbergen (LH-10-3038) TenneT TSO GmbH

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
M 2001 - KÜA Verden Nord, Erkabel KÜA Verden Nord - KÜA Verden Süd, KÜA Verden Süd - M 2066

AutoCAD SHX Text
Leitungsverlegung der 380-kV-Leitung Landesbergen-Sottrum (LH-10-3003) TenneT TSO GmbH

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
M 138N - M 141N, M 148N - M 150N, M179A - M179N

AutoCAD SHX Text
Rückbau der 380-kV-Leitung Landesbergen-Sottrum (LH-10-3003) TenneT TSO GmbH

AutoCAD SHX Text
2.2

AutoCAD SHX Text
M 138 - M 141, M 148 - M 150 und M179B

AutoCAD SHX Text
Leitungsmitnahme der 110-kV-Leitung Sottrum-Dörverden/WK (LH-10-1006) TenneT TSO GmbH

AutoCAD SHX Text
3.1

AutoCAD SHX Text
Neubau M55N, Umbau 67N, Mitnahme auf dem Gestänge der LH-10-3038 von M2056-M2063

AutoCAD SHX Text
Rückbau der 110-kV-Leitung Sottrum-Dörverden/WK (LH-10-1006) TenneT TSO GmbH

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
M 55 - M 677

AutoCAD SHX Text
Rückbau der 380-kV-Leitung Dollern-Sottrum (LH-14-3100) TenneT TSO GmbH

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
M179N - UW Sottrum

AutoCAD SHX Text
Rückbau der 220-kV-Leitung Landesbergen-Sottrum (LH-10-2010) TenneT TSO GmbH

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
M140 - M250

AutoCAD SHX Text
Grabenverrohrung bis 5m Breite

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Grabenverrohrung größer 5m Breite

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Leitungsverlauf

AutoCAD SHX Text
Reichweite Absenktrichter

AutoCAD SHX Text
mit Einleitstelle

AutoCAD SHX Text
Grabenverrohrung

AutoCAD SHX Text
Anlage 7.1

AutoCAD SHX Text
Blatt 12/38

AutoCAD SHX Text
380-kV-Leitung

AutoCAD SHX Text
Neubau

AutoCAD SHX Text
Abschnitt 4: Sottrum - Verden

AutoCAD SHX Text
LH-10-3038

AutoCAD SHX Text
Stade - Landesbergen

AutoCAD SHX Text
Lage-/Grunderwerbsplan

AutoCAD SHX Text
Mast 2019 - Mast 2021

AutoCAD SHX Text
WA140-33.00

AutoCAD SHX Text
2021

AutoCAD SHX Text
T2-71.00

AutoCAD SHX Text
2019

AutoCAD SHX Text
-618.8-

AutoCAD SHX Text
-339.5-

AutoCAD SHX Text
Gemeinde Ahausen Gemarkung Ahausen Flur 1

AutoCAD SHX Text
Gemeinde Hassendorf Gemarkung Hassendorf Flur 4

AutoCAD SHX Text
Gemeinde Ahausen Gemarkung Ahausen Flur 5

AutoCAD SHX Text
Gemeinde Ahausen Gemarkung Ahausen Flur 11

AutoCAD SHX Text
Gemeinde Hassendorf Gemarkung Hassendorf Flur 3

AutoCAD SHX Text
Landkreis Rotenburg (Wümme)


