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Leitungsname: Stand
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Revision

Ost Nord

[m] [m] [m] [gon] [m] [m] Nr.

Bau-Nr.

Koordinaten

Gemarkung Flur Flurstück Masttyp

Es wird kein Mast zurückgebaut, sondern nur das Spannfeld zwischen Mast 179N und 00A . 184,63 184,63

Kurzbezeichnung

UTM 32, ETRS 89

..i. V..................................

Leitungs-

winkel
Feldlänge

Abspann-

abschnitts-

länge

Kreuzung
Bemerkung

Trassierungsfirma:

Mastliste Rückbau Planfeststellungsunterlage

..i. V....................................

Kette

Mast-

höhe Gestänge

380-kV-Leitung Sottrum - Dollern

LH-14-3100
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