
Anlage 18.02.02: Zusammenstellung Wasserhaltung und Einleitstellen - Rückbau 220-kV-Leitung LH-14-2142

220-kV-Leitung Stade - Landesbergen
Bezeichnung: Elsdorf - Sottrum LH-14-2142

Abschnitt 3: Masten 116 - 173

Erstellt:
Ehle 

(Dr. Spang GmbH)
Stand: 15.06.2018

Mast

Bau-Nr. X Y [/] [m u. GOF] [m] [m/s] [/] [m] [l/s] [m³/h] [m³/d] [m³/14d] [l/s] [m³/14d] X Y

116 3523809 5907226 Stufenfundament
vorsorgliche 

Wasserhaltung 1)
1,0 2,00E-04 1.1 42 4,7 16,92 406 5.685 9,4 11.370 Versickerung im Feld Wiersdorf 4 20/10 523690 5905377

117 3523669 5906831 Pfahlfundament 0,5 1,5 2,00E-04 1.2 64 5,8 20,88 501 7.016 11,6 14.031 Graben Wiersdorf 4 2/11; 2/13 523613 5904638

118 3523536 5906458 Pfahlfundament 1,0 1,5 2,00E-04 1.2 64 5,8 20,88 501 7.016 11,6 14.031 Graben Frankenbostel 1 87/7 523604 5904642

119 3523399 5906073 Pfahlfundament 1,0 1,5 2,00E-04 1.2 64 5,8 20,88 501 7.016 11,6 14.031 Graben Frankenbostel 1 2/13; 2/5 523346 5904240

120 3523261 5905686 Pfahlfundament
vorsorgliche 

Wasserhaltung 1)
1,5 2,00E-04 1.2 64 5,8 20,88 501 7.016 11,6 14.031 Graben Frankenbostel 2 31/2 523164 5903773

121 3523123 5905299 Stufenfundament
vorsorgliche 

Wasserhaltung 1)
1,5 2,00E-04 1.2 64 5,8 20,88 501 7.016 11,6 14.031 Versickerung im Feld Frankenbostel 2 25/1 523082 5903489

122 3522985 5904911 Stufenfundament
vorsorgliche 

Wasserhaltung 1)
1,5 2,00E-04 1.2 64 5,8 20,88 501 7.016 11,6 14.031 Versickerung im Feld Frankenbostel 2 79/4 522937 5902969

123 3522876 5904606 Stufenfundament
vorsorgliche 

Wasserhaltung 1)
1,0 2,00E-04 1.1 42 4,7 16,92 406 5.685 9,4 11.370 Versickerung im Feld Frankenbostel 2 123/1 522761 5902663

124 3522749 5904248 Pfahlfundament k. A. 1,0 2,00E-04 1.1 42 4,7 16,92 406 5.685 9,4 11.370 Versickerung im Feld Frankenbostel 2 116/1 522698 5902372

125 3522613 5903866 Pfahlfundament 0,3 2,0 2,00E-04 1.3 85 6,9 24,84 596 8.346 13,8 16.692 Graben Wistedt 2 24/3 522553 5901982

126 3522478 5903490 Pfahlfundament
vorsorgliche 

Wasserhaltung 1)
1,5 5,00E-05 3.2 32 2,3 8,28 199 2.782 4,6 5.564 Versickerung im Feld Wistedt 2 28 522365 5901558

127 3522344 5903113 Pfahlfundament 0,3 1,5 5,00E-05 3.2 32 2,3 8,28 199 2.782 4,6 5.564 Graben Wistedt 2 95/2 522256 5901138

128 3522209 5902734 Pfahlfundament keine Wasserhaltung 

129 3521979 5902400 Stufenfundament keine Wasserhaltung 

130 3521784 5902118 Stufenfundament keine Wasserhaltung 

131 3521570 5901808 Stufenfundament k. A. 1,0 2,00E-04 1.1 42 4,7 16,92 406 5.685 9,4 11.370 Alte Beeke Wistedt 3 26/2 521404 5899949

132 3521327 5901456 Pfahlfundament keine Wasserhaltung 

133 3521130 5901171 Pfahlfundament 0,8 1,5 5,00E-05 3.2 32 2,3 8,28 199 2.782 4,6 5.564 Graben Wistedt 4 96 520735 5899108

134 3520890 5900823 Pfahlfundament 0,8 1,5 5,00E-05 3.2 32 2,3 8,28 199 2.782 4,6 5.564 Graben Wistedt 4 96 520804 5898940

135 3520692 5900536 Stufenfundament 0,8 2,5 5,00E-05 3.4 53 3,0 10,80 259 3.629 6,0 7.258 Versickerung im Feld Wistedt 4 7/4 520679 5898712

136 3520454 5900190 Pfahlfundament 1,2 1,5 2,00E-04 1.2 64 5,8 20,88 501 7.016 11,6 14.031 Aue-Mehde Wistedt 4 45/3 520331 5898272

137 3520281 5899941 Pfahlfundament 1,2 1,5 2,00E-04 1.2 64 5,8 20,88 501 7.016 11,6 14.031 Graben Gyhum 1 82/1; 105/1 520287 5897849

138 3520092 5899666 Stufenfundament 0,9 2,5 2,00E-04 1.4 106 8,2 29,52 708 9.919 16,4 19.837 Graben Gyhum 1 82/1; 105/1 520163 5897784

139 3519887 5899369 Stufenfundament keine Wasserhaltung 

140 3519661 5899042 Stufenfundament keine Wasserhaltung 

141 3519428 5898705 Pfahlfundament 0,5 2,0 2,00E-04 1.3 85 6,9 24,84 596 8.346 13,8 16.692 Graben Gyhum 4 42/1 519326 5896759

142 3519219 5898404 Pfahlfundament 0,5 2,0 2,00E-04 1.3 85 6,9 24,84 596 8.346 13,8 16.692 Graben Gyhum 4 45/2 519137 5896504

143 3519000 5898087 Pfahlfundament 0,5 2,0 2,00E-04 1.3 85 6,9 24,84 596 8.346 13,8 16.692 Graben Bockel 2 46/1 518987 5896293

144 3518778 5897765 Pfahlfundament 0,5 2,0 5,00E-05 3.3 42 2,6 9,36 225 3.145 5,2 6.290 Graben Bockel 2 63/37 518745 5895793

145 3518560 5897451 Pfahlfundament 0,5 2,0 5,00E-05 3.3 42 2,6 9,36 225 3.145 5,2 6.290 Graben Bockel 2 38/7 518493 5895493

146 3518432 5897125 Pfahlfundament 1,0 2,0 2,00E-04 1.3 85 6,9 24,84 596 8.346 13,8 16.692 Graben Bockel 1 144/6 518327 5895245

147 3518287 5896759 Pfahlfundament 0,8 2,0 2,00E-04 1.3 85 6,9 24,84 596 8.346 13,8 16.692 Graben G Nartum 25 50 518297 5894917

148 3518138 5896380 Pfahlfundament 0,9 2,0 2,00E-04 1.3 85 6,9 24,84 596 8.346 13,8 16.692 Graben H Nartum 25 9 518109 5894499

149 3517991 5896008 Pfahlfundament 0,2 2,0 5,00E-05 3.3 42 2,6 9,36 225 3.145 5,2 6.290 Graben Nartum 25 32 518097 5894153

150 3517850 5895651 Stufenfundament 2,0 1,5 5,00E-05 3.2 32 2,3 8,28 199 2.782 4,6 5.564 Versickerung im Feld Nartum 26 28 517765 5893686

16.692 tlw. in Graben Nartum 26 39 517728 5893317

0
tlw. Versickerung in 

Wiese
Nartum 26 39 517675 5893340

152 3517547 5894887 Stufenfundament 1,5 2,5 5,00E-05 3.4 53 3,0 10,80 259 3.629 6,0 7.258 Graben Nartum 27 11 517357 5892722

153 3517405 5894527 Stufenfundament 2,0 2,0 5,00E-05 3.3 42 2,6 9,36 225 3.145 5,2 6.290 Graben Nartum 27 11 517173 5892307

154 3517262 5894165 Pfahlfundament 0,3 1,5 5,00E-05 3.2 32 2,3 8,28 199 2.782 4,6 5.564 Clündersbeek Horstedt 8 46 517200 5892297

155 3517328 5893769 Pfahlfundament 0,5 1,5 2,00E-04 1.2 64 5,8 20,88 501 7.016 11,6 14.031 Graben Horstedt 7 3/3 517116 5891656

156 3517388 5893408 Pfahlfundament 0,6 1,0 2,00E-04 1.1 42 4,7 16,92 406 5.685 9,4 11.370 Ellerbruchbach Horstedt 7 43/16 517167 5891284

157 3517454 5893007 Pfahlfundament 0,5 2,0 2,00E-04 1.3 85 6,9 24,84 596 8.346 13,8 16.692 Ellerbruchbach Horstedt 6 9/1 517155 5890877

13,8

kf-Wert Wasser-

haltung 

Standard-

fall nach 

Anlage 

18.03.04

Koordinaten UTM32

FlurstückFlurGemarkungName

Einleitstelle der BauwasserhaltungReichweite 

der GW-

Absenkung

GW-Zufluss Q zur Baugrube bei

Abmessungen Baugrube 15 m x 15 m

596 8.34685

beantragte Entnahme- / 

Einleitmenge

Koordinaten Gauss-Krüger

Gründungsart ca. Grund-wasserstand 

am Maststandort

Absenk-

betrag

58952653517696151 6,9 24,84Pfahlfundament 0,6 2,0 2,00E-04 1.3
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158 3517400 5892651 Stufenfundament 0,6 1,0 2,00E-04 1.1 42 4,7 16,92 406 5.685 9,4 11.370 Ellerbruchbach Horstedt 6 9/1 517155 5890877

159 3517343 5892275 Stufenfundament 0,6 1,5 2,00E-04 1.2 64 5,8 20,88 501 7.016 11,6 14.031 Ellerbruchbach Horstedt 4 33/9 517011 5890470

160 3517283 5891880 Stufenfundament 0,5 1,5 2,00E-04 1.2 64 5,8 20,88 501 7.016 11,6 14.031 Ellerbruchbach Horstedt 4 49/3 517182 5889838

161 3517224 5891486 Stufenfundament 0,3 1,5 2,00E-04 1.2 64 5,8 20,88 501 7.016 11,6 14.031 Graben Taaken 3 36/6 517219 5889491

162 3517164 5891090 Stufenfundament 0,7 1,5 2,00E-04 1.2 64 5,8 20,88 501 7.016 11,6 14.031 Graben Taaken 3 59/2 517075 5889257

163 3517103 5890695 Stufenfundament keine Wasserhaltung 0

164 3517052 5890358 Stufenfundament keine Wasserhaltung 0

165 3516992 5889957 Stufenfundament 0,6 1,0 5,00E-05 3.1 21 2,0 7,2 173 2.419 4,0 4.838 Versickerung im Feld Schleeßel 2 105/12 516880 5888049

166 3516932 5889563 Stufenfundament 0,4 1,5 5,00E-05 3.2 32 2,3 8,28 199 2.782 4,6 5.564 Jeerbruchgraben Schleeßel 2 146/3 516794 5887706

167 3516879 5889214 Stufenfundament 0,7 1,0 5,00E-05 3.1 21 2,0 7,2 173 2.419 4,0 4.838 Graben Sottrum 9 10/6 516880 5887253

168 3516823 5888842 Stufenfundament 1,2 1,0 2,00E-04 1.1 42 4,7 16,92 406 5.685 9,4 11.370 Sottrumer Moorgraben Sottrum 9 12/9 516770 5886697

169 3516769 5888486 Stufenfundament 1,2 1,0 2,00E-04 1.1 42 4,7 16,92 406 5.685 9,4 11.370 Versickerung im Feld Sottrum 9 6/1 516667 5886504

170 3516709 5888094 Stufenfundament
vorsorgliche 

Wasserhaltung 1)
1,0 2,00E-04 1.1 42 4,7 16,92 406 5.685 9,4 11.370 Versickerung in Wiese Sottrum 9 48/1 516606 5886108

171 3516791 5887736 Pfahlfundament 0,8 1,0 2,00E-04 1.1 42 4,7 16,92 406 5.685 9,4 11.370 Riegegraben Sottrum 9 68/1 516621 5885827

172 3516855 5887457 Stufenfundament keine Wasserhaltung 0

173 3516884 5887248 Stufenfundament
vorsorgliche 

Wasserhaltung 1)
1,0 5,00E-05 3.1 21 2,0 7,2 173 2.419 4,0 4.838 Versickerung im Feld Sottrum 9 168 516858 5885317

Gesamtentnahmemengen 231,2 279.660 462,4 559.320

1) hydrogeologische Daten zum GW sind nicht gesichert, ungünstiger Wasserstand angenommen


