
aufgestellt

Bayreuth, den

Stand

Datum

aufgestellt 07.09.2018

geprüft 07.09.2018

geändert 28.11.2019

Rechts Hoch

[m] [m] [m] [gon] [m] [m] Nr. Kurzbeschreibung

Frankenbostel 2 118/1

Frankenbostel 2 121/1

Wistedt 42

Wistedt 43/3

Anlage 10.2

B71

L131

Bahnstrecke (Güterverkehr)

K132

419.6

350.7

433.5

337.8

413.7

313.0

445.0

409.7

366.2
1115 519140 5896485 Gynum 4

1114 519348 5896786 Gynum 4

45/4 T1-32,00 55.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

T1-35,00 58.00 D-2-D-2015.3 VK 200.0043/1

1113 519581 5897123 Gynum 1

1112 519834 5897490 Gynum 1

22 T1-41,00 64.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

T1-41,00 64.00 D-2-D-2015.3 VK 200.0020/4

1111 520012 5897747 Gynum 1

1110 520201 5898021 Gynum 1

92/4 T1-38,00 61.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

T1-32,00 55.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00105/1

1109 520377 5898276 Wistedt 4

1108 520612 5898616 Wistedt 4

45/2 T1-35,00 58.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

WA160-30,00 55.50 D-2-D-2015.3 DA 200.007/4

1107 520804 5898894 Wistedt 4

1106 521050 5899251 Wistedt 4

6/2 T1-38,00 61.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

T1-35,00 58.00 D-2-D-2015.3 VK 200.0018/3

1105 521250 5899539 Wistedt 3

1104 521488 5899885 Wistedt 3

20/6 T1-32,00 55.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

T1-38,00 61.00 D-2-D-2015.3 VK 200.0026/2

1103 521704 5900198 Wistedt 3

1102 521929 5900523 Wistedt 3

52/6 T1-35,00 58.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

T1-32,00 55.00 D-2-D-2015.3 VK 200.0052/6

1101 522129 5900813 2

1100 522262 5901165 Wistedt 2

WA160-33,00 58.50 D-2-D-2015.3 DA 215.62

WT-34,50 58.50 D-2-D-2015.3 DH 202.01

1099 522398 5901568 Wistedt 2

1098 522532 5901944 Wistedt 2

28 WT-34,50 58.50 D-2-D-2015.3 DH 199.05

T1-38,00 61.00 D-2-D-2015.3 VK 200.0024/3

1097 522668 5902326

1096 522796 5902684 Frankenbostel 3

T1-35,00 58.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

T1-35,00 58.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

1095 522905 5902989 Frankenbostel 2

1094 523043 5903377 Frankenbostel 2

81/5 T1-38,00 61.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

WE/WAdiff140-30,00 55.50 D-2-D-2015.3 DA 200.0025/1

Bau-Nr. FlurGemarkungUTM32

10.09.2018

380-kV-Leitung Stade - Landesbergen,

Abschnitt 3: Elsdorf - Sottrum, LH-14-3111

Leitungsname:

Neumann / EQOS

Piwonski / EQOS

Firma

Bemerkung

Neumann / EQOS

Kreuzung

Abspann-

abschnitts-

länge

Feldlänge
Leitungs-

winkel
Kette

333.3

405.0

Koordinaten

Trassierungsfirma:

Mastliste Neubau
Planfeststellungsunterlage

DECKBLATT

GestängeMasthöheMasttyp
Flur-

stück

123/1

29/3

K141

2721.7

2670.0

2975.0

411.6

323.6

380.4

308.9

399.3

425.5

376.4

352.6

395.4

380.4
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aufgestellt

Bayreuth, den

Stand

Datum

aufgestellt 07.09.2018

geprüft 07.09.2018

geändert 28.11.2019

Rechts Hoch

[m] [m] [m] [gon] [m] [m] Nr. Kurzbeschreibung

Anlage 10.2

1094 523043 5903377 Frankenbostel 2 WE/WAdiff140-30,00 55.50 D-2-D-2015.3 DA 200.0025/1

Bau-Nr. FlurGemarkungUTM32

10.09.2018

380-kV-Leitung Stade - Landesbergen,

Abschnitt 3: Elsdorf - Sottrum, LH-14-3111

Leitungsname:

Neumann / EQOS

Piwonski / EQOS

Firma

Bemerkung

Neumann / EQOS

Kreuzung

Abspann-

abschnitts-

länge

Feldlänge
Leitungs-

winkel
Kette

Koordinaten

Trassierungsfirma:

Mastliste Neubau
Planfeststellungsunterlage

DECKBLATT

GestängeMasthöheMasttyp
Flur-

stück

Nartum 26 35

Nartum 26 36

Horstedt 8 24/2

Horstedt 8 26/3

Horstedt 4 19/11

Horstedt 4 21/4

K202

K227

Bundesautobahn BAB1

K112

Windzonengrenze (3 > 2)

441.1

462.6

428.6

385.2

429.6

303.7

393.4

386.2

394.4

433.7

445.5

1136 516720 5888608 Schleeßel 2 WA120-36,00 61.50 D-2-D-2015.3 DA 137.77114/6

1135 517049 5888933 Schleeßel 2

1134 517115 5889369 Taaken 3

122/1 WA140-36,00 61.50 D-2-D-2015.3 DA 240.81

T1-38,00 61.00 D-2-D-2015.3 VK 200.0044/1

1133 517183 5889819 Taaken 3

1132 517244 5890220 Horstedt 4

36/6 T2-41,00 64.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

T1-38,00 61.00 D-2-D-2015.3 VK 200.0038/1

1131 517311 5890661

1130 517376 5891089 Horstedt 7

T1-38,00 61.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

WA140-33,00 58.50 D-2-D-2015.3 DA 233.96

1129 517229 5891455 Horstedt 7

1128 517085 5891813 Horstedt 7

14 T1-35,00 58.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

WA140-39,00 64.50 D-2-D-2015.3 DA 167.012/3

1127 517146 5892262

1126 517327 5892609 Horstedt 8

WA160-36,00 61.50 D-2-D-2015.3 DA 177.99

WT-34,50 58.50 D-2-D-2015.3 DH 206.66

1125 517469 5892969 Nartum 27

1124 517618 5893347

28

11 T1-35,00 58.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

T1-35,00 58.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

1123 517771 5893733 Nartum

1122 517912 5894090 Nartum 25

T1-35,00 58.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

WA160-30,00 55.50 D-2-D-2015.3 DA 200.00

1121 518059 5894462 Nartum 25

1120 518209 5894840 Nartum 25

8 T1-35,00 58.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

T1-35,00 58.00 D-2-D-2015.3 VK 200.0012

1119 518353 5895206 Bockel 1

1118 518455 5895492 Bockel 2

144/5 WT-37,50 61.50 D-2-D-2015.3 DH 202.27

WA160-33,00 58.50 D-2-D-2015.3 DA 183.2138/7

1117 518699 5895846 Bockel 2

1116 518921 5896168 Bockel 2

37/1 T1-38,00 61.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

WA160-30,00 55.50 D-2-D-2015.3 DA 200.001/3

1115 519140 5896485 Gynum 4 45/4 T1-32,00 55.00 D-2-D-2015.3 VK 200.00

399.9

406.2

454.9

383.5

416.0

405.7

386.9

391.8

54

22

6/17

452.7

26

838.6

2181.4

2975.0

821.1

780.6

1984.0

1200.1

303.7

452.7

462.6

391.5

406.8
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aufgestellt

Bayreuth, den

Stand

Datum

aufgestellt 07.09.2018

geprüft 07.09.2018

geändert 28.11.2019

Rechts Hoch

[m] [m] [m] [gon] [m] [m] Nr. Kurzbeschreibung

Anlage 10.2

1094 523043 5903377 Frankenbostel 2 WE/WAdiff140-30,00 55.50 D-2-D-2015.3 DA 200.0025/1

Bau-Nr. FlurGemarkungUTM32

10.09.2018

380-kV-Leitung Stade - Landesbergen,

Abschnitt 3: Elsdorf - Sottrum, LH-14-3111

Leitungsname:

Neumann / EQOS

Piwonski / EQOS

Firma

Bemerkung

Neumann / EQOS

Kreuzung

Abspann-

abschnitts-

länge

Feldlänge
Leitungs-

winkel
Kette

Koordinaten

Trassierungsfirma:

Mastliste Neubau
Planfeststellungsunterlage

DECKBLATT

GestängeMasthöheMasttyp
Flur-

stück

Sottrum 9 11/3

Sottrum 9 12/9

Hassendorf 1 164

Hassendorf 1 165

20158.6

110-kV-Leitung Sottrum - Sittensen

ES Horn

ES Horn

ES Horn

ES Horn

K204

110-kV-Bahnstromleitung Ritterhude - 

Rotenburg

ES Horn

ES Horn

bestehendes Portal

ES Horn

ES Horn

B75

ES Horn

336.3

385.5

353.0

406.5

439.8

121.4

428.6

410.0

286.4

438.1

D-2-D-2015.3 DA 262.63

WA140-39,00 59.00 D-2-D-2015.3 DA 236.67

D-2-D-2015.3 DH 191.87

WT-40,50 58.50 D-2-D-2015.3 DH

999 516950 5885162 Hassendorf 2 8/3

8/5 WE/WAdiff120-33,00 53.501145 517059 5885216 Hassendorf 2

380-kV UW Sottrum 25.50

35/1

1144 517115 5885652

49/1 WT-37,501143 516939 5886019 Sottrum 9

1142 516827 5886354 Sottrum 9

55.50

9

1141 516748 5886731

1140 516769 5887067 Sottrum 9

WA160-33,00 53.00 D-2-D-2015.3 DA 183.08

WT-43,50 61.50 D-2-D-2015.3 DH 194.49

1139 516833 5887500 Clüversborstel 2

1138 516875 5887783 Schleeßel 2

28/1 T1-41,00 58.50 D-2-D-2015.3 VK 200.00

WA160-36,00 56.00 D-2-D-2015.3 DA 221.19105/12

1137 516799 5888186 Schleeßel 2 110/2 T1-38,00 55.50 D-2-D-2015.3 VK 200.00

1060.9

1145.0

121.4

838.6

Portal DA

439.8

192.62
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