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380-kV-Leitung

Wahle - Mecklar

Abschnitt :  UW Hardegsen - UW Mecklar, LH-11-3040

Lage-/Grunderwerbsplan

Kompensations- und Vermeidungsmaßnahmen

Teilabschnitt C: UW Hardegsen - Landesgrenze NI/HE

Kompensationsmaßnahme K7

Anlage 7.14

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

© 2012/2013/2014

Landkreis Göttingen Gemarkung Sichelnstein

Gemeinde Staufenberg Flur 2

Org.-Einheit ANO

Zustand

K2E

K2 Engineering GmbH

Meter

20.01.2015 Gödecke

29.01.2015 Maaß

Gültig

-

14 / 20

1 : 2000

ETRS89 UTM32

Flur 7

Grenzen:

Land

Stadt/Gem.

Kreis

Flurstück

Flur

Gemarkung

Legende:

37

Abspannmast

Eigentümer 

Schlüsselnummer

Flurstücksnummer

Tragmast

Mast Rückbau

Trassenachse

Mast bestehend

Rückbau Hoch-

und Mittelsp.-Ltg.

Maßnahmen-Nummer
K1.1

Maßnahmen-Fläche

1

Kompensationsmaßnahme

Maßnahmen-Nummer:         K7

Maßnahmen-Beschreibung: Anlage von Kleingewässern

    mit gehölzfreier Pufferzone

Gemarkung Landwehrhagen, Flur 16, Flurstück 1/4

Gmkg. Spiekershausen

Flur 16

Gmkg. Landwehrhagen

geplante

380-kV-Leitung Wahle-Mecklar

Abschnitt: UW Hardegsen - UW Mecklar, LH-11-3040

Teilabschnitt C: UW Hardegsen - Landesgrenze NI/HE

(TenneT TSO GmbH)

geplanter Rückbau

220-kV-Leitung

Sanderhausen - Göttingen

LH-11-2013

(TenneT TSO GmbH)

110-kV-BSL

Körle - Nörten-Hardenberg

L0564

(DB Energie GmbH)

Gehölzfreie Pufferzone

Kleingewässer

geplanter Rückbau

110-kV-BSL

Körle - Nörten-Hardenberg

L0564

(DB Energie GmbH)

geplante

380-kV-Leitung Wahle - Mecklar

Abschnitt: UW Hardegsen - UW Mecklar, LH-11-3040

Teilabschnitt C: UW Hardegsen - Landesgrenze NI/HE;

Mitnahme der 110-kV-BSL Körle - Nörten-Hardenberg

L0564

(TenneT TSO GmbH)

Mast

C101

Mast

C100

Mast 9683

wird demontiert

geplanter

Mast 9683N

geplante Einschleifung

Mast 9683N - Mast C101
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Aufgestellt

Bayreuth,                                ........................

.................................              ...................................

10.02.2015
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