
Richtfunkstrecke

104558249

(Telefónica Germany

GmbH & Co. OHG)
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110-kV-Leitung

Abzweig Grone

LH-11-1134

(Avacon AG)
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Mitte GmbH)
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Kreisstraße K36

Abs. Nr. 20

Stationierung ca. 1,350

(Landkreis Göttingen)
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geplanter Ersatzneubau

110-kV-Leitung

Göttingen-Hardegsen

LH-11-1008 (Avacon AG)

unter Nachnutzung

der zurückzubauenden

220-kV-Leitung

Göttingen-Hardegsen

LH-11-2014

(TenneT TSO GmbH)
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Planfeststellungsunterlage

Planfeststellungsbehörde

Satzungsgemäß ausgelegen  in der Zeit

vom   ........................................................

bis     ........................................................

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht

worden

Gemeinde: ......................................................................

Dienstsiegel/Unterschrift .......................................

Aufgestellt

Bayreuth,                                ........................

.................................              ...................................

Org.-Einheit ANO

Zustand

K2E

K2 Engineering GmbH

Länge 1 : 2000

Höhe 1 : 200

Meter

20.01.2015 Roloff

28.01.2015 Strache

Gültig
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Seitliche Überhöhung 

Leiterseil 

sonstige Belegung 

Ketten

Luftkabel/ 

Erdseil 

Beseilung 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: Errichtungsvorschrift

Gestänge

rechts links oder aufgenommen 

DIN VDE 0210/5.62

A-2-D-2013.1, A-2-D-65

2x3x1 AL/ST 185/32 SIGMA HZ=80.0 N/mm²

1x1 AL/ST 50/30 SIGMA HZ=115.0 N/mm²

Äquivalent zum ES

DA=3.40m

15m

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

© 2012/2013/2014

Ersatzneubau 110-kV-Leitung

Göttingen - Hardegsen, LH-11-1008

Umbau 110-kV-Ltg.-Abzweig Grone, LH-11-1134

(Avacon AG)

Längenprofil

Mast-Nr. 010 - Mast-Nr. 1134-001

Anlage 8.6

Mast 010 Mast 001

10.02.2015

A-2-D-65
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