Planfeststellungsunterlage

380-kV-Leitung Stade - Landesbergen,
Abschnitt: Stade - Sottrum,
Teilabschnitt: Raum Stade, LH-14-3110

Kabelvariante Speersort
Flacheninanspruchnahme Erdkabel & Freileitung

Datum: 14.07.2016

Tennert

Erdkabel Freileitung
. Flache . Flache
Temporare Inanspruchnahme ] Temporare Inanspruchnahme (2]
Arbeitsfldchen/Baustrafien 124.644 Arbeitsfldchen/Baustrafien 17.457
Obstbaufldchen 78.875 Obstbaufldchen: 9.959
davon: davon:
StrafSen, private Fléchen etc. 49.769 StrafSen, private Fléchen etc. 7.498
Schutzstreifen Erdkabel Flache Schutzstreifen Freileitung Flache
(Ausmal & Nutzungseinschrankungen) [m?] (Ausmal} & Nutzungseinschrankungen) [m7]
Schutzstreifen Erdkabel 51.065 Schutzstreifen Freileitung 97.040

Der Schutzstreifen ist dauerhaft von Bebauung und tiefwurzelnden Gehélzen freizuhalten.

Eine Nutzung fiir den Obstbau ist im Bereich des Schutzstreifens ausgeschlossen.

Eine Nutzung fiir den Obstbau ist im Bereich des Schutzstreifens uneingeschrdnkt méglich.

Dauerhafte Inanspruchnahme Fl[arsze Dauerhafte Inanspruchnahme Fl[?fz?e
Kabeluber.gangsanlagen (zwei Geldnde mit jeweils 1 Hektar) 20.000 Freileitungsmaste (sechs Maststandorte) 906
Schutzstreifen Erdkabel 51.065
Dauerhafte Flacheninanspruchnahme 71.065 Dauerhafte Flacheninanspruchnahme 906

Der Schutzstreifen des Erdkabels ist flichenmaRig kleiner als bei der Freileitung. In der Bauzeit (Verlegung des Erdkabels) muss allerdings der gesamte Bereich (Arbeitsflachen inklusive BaustraBen)
von Bewuchs freigemacht werden. Im Betrieb ist der Schutzstreifen neben jeglicher Bebauung jeglicher Art auch dauerhaft von tiefwurzelnden Gehoélzen freizuhalten, womit der Schutzstreifen als
dauerhafte Inanspruchnahme zu werten ist. Eine Nutzung fiir den Obstbau ist in diesem Bereich ausgeschlossen.

Der Schutzstreifen der Freileitung ist flichenmaRig groRer als beim Erdkabel. Der Bereich ist jedoch eingeschrankt fir weitere Nutzungen, inklusive Bebauung (z.B. mit Lagergebaude mit beschrankter

Bauhohe), nutzbar. Inbesondere fiir den Obstbau kann der Schutzstreifen der Leitung im Betrieb uneingeschrankt genutzt werden.




