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\/\ﬁ / Schutzbereich

Schutzbereichsbegrenzung

Ruckbau

380-kV-Leitung

SENNET

Anlage 7.3
Blatt 01a/02

Dollern - Stade

LH-14-3101

Lage-/Grunderwerbsplan
Zuwegungen Mast Nr. 002 - Mast Nr. 001

LH-14-3111 380-kV-Leitung Stade - Landesbergen,

Abschnitt 2: Dollern - Elsdorf, Neubau TenneT TSO GmbH
LH-14-2142 220-kV-Leitung Stade - Sottrum,

Abschnitt 2: Dollern - Elsdorf, Rickbau TenneT Tso GmbH

LH-14-3101 380-kV-Dollern - Stade, Ruckbau TenneT TS0 GmbH
LH-14-2157 220-kV-Leitung Abzweig Dollern, Ruckbau TenneT 7SO GmbH
LH-14-2155 220-kV-Leitung Abzweig Dollern, Ruckbau TenneT TS0 GmbH

LH-14-1213 110-kV-Ltg. Stade - Dollern, Avacon AG
LH-14-1214 110-kV-Ltg. Dollern - P. Wohlerst, Avacon AG
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Portalmast Flurbereinigung

Tragmast - Neubau
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voriibergeh. Zufahrt

Trassenachse - Neubau
Abspannmast - Neubau

Winkeltragmast - Neubau

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
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Gemarkung Dollern

Landkreis Stade

Gemeinde Agathenburg
Gemarkung Agathenburg
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