Bundesamt fiir Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Fontainengraben 200 ¢ 53123 Bonn

Landkreis Uelzen

Der Landrat

Amt fir Bauordnung und Kreisplanung
Postfach 1761

29507 Uelzen

Per Mail an:

m.widling@landkreis-uelzen.de

Aktenzeichen Ansprechperson Telefon/Telefax E-Mail
11-068-20-BIA Herr von den Driesch 0228 5504-4590 baiudbwtoeb@bundeswehr.org

Betreff:  Errichtung und Betrieb von 7 Windenergieanlagen als Windpark Kénau
hier: Stellungnahme der Bundeswehr
Bezug: Ihr Schreiben vom 20.02.2020; Ihr Zeichen: 120200006

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund Ihres Schreibens vom 20. Februar 2020 (Bezug) wurde das Vorha-

ben gepriift.

Ich nehme hierzu bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage wie folgt Stel-

lung:

Sie haben die Standorte der Windenergieanlagen (WEA) wie folgt angege-

ben:

WEA 01: Gemarkung Ostedt, Flur 2, Flurstiicke 39/2 und 42/2

WGS 84-Koordinaten: 52°55°00,33“N; 10°44°03,99“E
Gesamtbauwerkshohe tber NN: 302,03 m

WEA 02: Gemarkung Ostedt, Flur 2, Flurstlick 108/2
WGS 84-Koordinaten: 52°54°50,49“N; 10°44°19,40“E
Gesamtbauwerkshohe tber NN: 305,85 m

WEA 03: Gemarkung Suhlendorf, Flur 1, Flurstiick 202/1
WGS 84-Koordinaten: 52°54°53,51“N; 10°45°09,69“E
Gesamtbauwerkshohe tiber NN: 299,77 m

WEA 04: Gemarkung Ostedt, Flur 2, Flurstiicke 93/1 und 95
WGS 84-Koordinaten: 52°54°41,54“N; 10°44°33,92“E
Gesamtbauwerkshohe tber NN: 298,84 m

WEA 05: Gemarkung Suhlendorf, Flur 2, Flurstiick 42/1
WGS 84-Koordinaten: 52°54°37,98“N; 10°45°24,27“E
Gesamtbauwerkshohe tber NN: 304,87 m

WEA 06: Gemarkung Ostedt, Flur 2, Flurstick 86/1
WGS 84-Koordinaten: 52°54°27,38“N; 10°44°43,79“E
Gesamtbauwerkshohe tiber NN: 305,85 m
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WEA 07: Gemarkung Ostedt, Flur 2, Flurstiick 78/1
WGS 84-Koordinaten: 52°54°39,86“N; 10°45°00,36“E
Gesamtbauwerkshohe iber NN: 298,45 m

Durch das Vorhaben, Errichtung und Betrieb von sieben Windenergieanla-
gen (WEA) GE5.5-158, Nabenhohe 150 m (WEA 1, 3, 4, 7) bzw. Nabenhohe
161 m (WEA 2, 5, 6) und einem Rotordurchmesser von 158 m, werden Be-
lange der Bundeswehr berlhrt und beeintrachtigt.

Flugtechnische Bedenken gem. § 18a LuftVG:

Die geplante Errichtung von sieben WEA beziehen sich auf ein Gebiet, wel-
ches ca. 37 400 m bis 38 900 m vom Flugplatzrundsuch-/sekundarradar des
Flugplatzes FASSBERG entfernt ist, innerhalb des Zustandigkeitsbereiches
liegt und radartechnisch erfasst wird.

Nach Vorlage der Unterlagen wurde die geplante Errichtung der WEA FS-
Technisch einer Bewertung mit folgendem Ergebnis unterzogen:

Durch die Bewegung der Rotoren wird flir den Radarsensor ein Reflexions-
objekt generiert. Die Charakteristik ist einem bewegten Flugziel sehr dhnlich
und schwer von einem Luftfahrzeug zu unterscheiden. Die am Standort
FASSBERG eingesetzte Radartechnik ist nicht in der Lage dies zu unterdri-
cken und die Luftfahrzeuge zu separieren.

Dadurch ist es moglich, dass ein Luftfahrzeug fiir mehr als drei Anten-
nenumdrehungen nicht sichtbar ist, was zu einem Erfassungsverlust flhrt.

Durch die hier geplante WEA wird, in Verbindung mit den Bestandsanlagen,
eine Storzone generiert, die den Erfassungsverlust eines langsam fliegenden
Luftfahrzeuges mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten lasst. Dies stellt ein
nicht hinnehmbares Risiko dar.

Durch die Zustimmung mit Auflage wird die Erweiterung einer zusammen-
hangenden Storzone verhindert.

Der Errichtung und dem Betrieb der WEA 01, 02 und 04 stimme ich nach
§ 18 a LuftVG zu:

Der Errichtung und dem Betrieb der WEA 03, 05, 06 und 07 stimme ich nach
§ 18 a LuftVG unter folgender Auflage zu:

Auflage:

1. Die Windenergieanlagen 03, 05, 06 und 07 missen mit einer Steuer-
funktion (einer sog. bedarfsgerechten Steuerung) ausgeristet sein, die
eine Storung der Flugsicherheit nach § 18 a LuftVG ausschlief3t.
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14

1.5

Die geplante technische Losung ist in ihrer Gesamtheit und Funktionali-
tat von der Planungsphase bis zur Inbetriebnahme mit dem Luftfahrtamt
der Bundeswehr (Postfach 90 61 10, 51127 K6ln) abzustimmen.

Der Bundeswehr dirfen durch Errichtung, Betreiben und ggf. Abschal-
tung oder Abbau der eingebrachten Technologie keine Kosten entste-
hen. Diese Kosten sind durch den Betreiber zu tragen.

Die Abschalteinrichtung muss auf dem Flugplatz dauerhaft und durch-
gehend betriebsbereit sein. Zu diesem Zweck gewahrleistet der Betrei-
ber der Windenergieanlage die einwandfreie Steuerfunktion der Ab-
schalteinrichtung. Dies schlieRt die permanente technische Uberwa-
chung der Steuerung sowie die sofortige automatische Abschaltung der
Windenergieanlage im Falle einer Fehlfunktion/Stérung der Anlagen o-
der der Datenverbindung zur militarischen Flugsicherung ein.

Im Kontrollraum der 6rtlichen militarischen Flugsicherung ist nur ein
zentrales Bedienelement fir die bedarfsgerechte Steuerung zuldssig. Das
Bedienelement muss zusatzlich Zugiange/Nutzungen fiir unterschiedli-
che, ggf. auch andere Anbieter oder Nutzer bedarfsgerechter Steuerun-
gen ermoglichen. Entsprechende zusatzliche Ports oder Einrichtungen
sind dafir vorzusehen.

Vor einer Aufgabe und dem endgiiltigen Betriebsende der Abschaltein-
richtung ist die zustindige Genehmigungs- und Uberwachungsbehérde
auch fir den Fall der Einstellung des militarischen Flugbetriebes und ei-
ner Nachnutzung des Flugplatzes mit Flugbetrieb unter geanderten Rah-
menbedingungen Uber die Absicht in Kenntnis zu setzen. Deren Zustim-
mung ist fir dieses Betriebsende erforderlich. Die Aufgabe der Abschalt-
einrichtung ohne vorherige Zustimmung ist nicht zulassig.

Vier Wochen vor Baubeginn sind dem Bundesamt fiir Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infral3,
Fontainengraben 200, 53123 Bonn unter Angabe des Zeichens I1-068-
20-BIA alle endglltigen Daten wie Art des Hindernisses, Standort mit
geographischen Koordinaten in WGS 84, Hohe tber Erdoberflache, Ge-
samthohe Gber NHN und ggf. Art der Kennzeichnung anzuzeigen.
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3. Die Bedienung der bedarfsgerechten Steuerung und die Entscheidung
Uber die Dauer einer bedarfsgerechten Schaltung obliegen ausschlieR-
lich der Bundeswehr.

4. Fir die bedarfsgerechte Steuerung wird der benétigte Luftraum und
nicht die einzelne Windenergieanlage angewahlt.

5. Zur weiteren Regelung der Errichtung, Einrichtung und des Betriebes der
Windenergieanlage 03, 05, 06 und 07 und ihrer bedarfsgerechten
Steuerung ist der Abschluss des beigefligten Vertrages zwischen der
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Bundeswehr, und dem
Windenergieanlagen-Betreiber erforderlich. Der Vertrag muss vor Bau-
beginn geschlossen sein. Er muss der Genehmigungsbehorde vorgelegt
werden.

6. Zur Inbetriebnahme bedarf es der vorherigen schriftlichen Zustimmung

der Bundeswehr, die der Genehmigungsbehorde ebenfalls vorzulegen
ist.

Hinweis auf flugbetriebliche Bedenken gem. § 14 LuftVG:

Da bauliche Hindernisse mit einer Bauhdhe von tiber 100 m tber Grund
gem. § 14 LuftVG der luftfahrtrechtlichen Zustimmung beddrfen, werden
etwaige militarisch flugbetriebliche Einwande/Bedenken Gber das Beteili-
gungsverfahren der zivilen Luftfahrtbehdrde berlicksichtigt.

Eine offizielle Stellungnahme erhalten Sie hierzu tiber das von der zustandi-
gen zivilen Luftfahrtbehorde initiierte Beteiligungsverfahren.

Das Luftfahrtamt der Bundeswehr hat sich hierzu bereits wie folgt geduRert:

Die Standorte befinden sich in 6stlicher Richtung (ca. 091° mit 37 Km) vom
Flugplatzbezugspunkt FaRberg im Landkreis Uelzen. Hier innerhalb des Zu-
standigkeitsbereiches Falberg in der Luftraumklasse E2500. Die Kursfiih-
rungsmindesthohe im Sektor HS01 ist betroffen. Die maximale Bauhohe
ohne Einfluss auf die Kursfliihrungsmindesthohe betragt 306,00 m iber NN.
Eine Anhebung der MVA hitte flugbetriebliche Einschrankungen zur Folge
und ist damit nicht hinnehmbar.
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Fazit:

Der Errichtung und dem Betrieb der WEA 01, 02 und 04 stimme ich aus mi-
litarischer Sicht zu.

Der Errichtung und dem Betrieb der WEA 03, 05, 06 und 07 stimme ich aus
militarischer Sicht unter Auflagen zu.

Es wird nochmal ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die maximale Bau-
héhe fir alle beantragten Windenergieanlagen, inklusive aller Toleranzen,
306,00 m Gber NN betragt.

Begriindung der Auflage zur Windenergieanlage 03, 05, 06 und 07:

Die geplanten Windenergieanlagen sind in einem Bereich geplant, in dem
die Bewegung des Rotors der Windenergieanlagen eine Stérung des milita-
rischen Flugsicherungsradars des militarischen Flughafens FalRberg gene-
riert, die eine sichere, radarbasierte Flugfiihrung nicht mehr zulasst. In der
Folge ware es mit sehr grofRer Wahrscheinlichkeit moglich, dass ein Luft-
fahrzeug fir mehr als drei Antennenumdrehungen nicht sichtbar ist, was zu
einem Erfassungsverlust fihrt. Durch die geplanten Windenergieanlagen
wird in Verbindung mit bestehenden und geplanten Anlagen eine Stérzone
generiert, die zu dem nicht hinnehmbaren Risiko einer schwerwiegenden
Kollision oder eines Absturzes fir das betreffende Luftfahrzeug und seine
Insassen fiihren kann.

Der Ausschluss dieser Storwirkung und daraus resultierender Folgen fir
Luftfahrzeug und Insassen ist Voraussetzung fir die Erteilung der Zustim-
mung nach § 18 a LuftVG. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, die Leis-
tung bzw. die Rotorgeschwindigkeit der Windenergieanlagen zu reduzieren
oder die Windenergieanlagen abzuschalten. Dafiir stehen technische Losun-
gen zur Verfligung, die eine solche Steuerung grundsatzlich ermdglichen.
Da in jedem Einzelfall speziell darauf abgestimmte technische und organi-
satorische Anpassungen erforderlich sind, darf der Betrieb der Windener-
gieanlagen erst nach Zustimmung der zustandigen Bundeswehrdienststelle
aufgenommen werden (Auflage 6). Nur so ist die Sicherheit des Flugver-
kehrs zu gewahrleisten. Ob und wie lange die Windenergieanlagen reduziert
oder gar nicht betrieben wird, muss im Zugriff der Bundeswehr liegen, weil
die entsprechenden Angaben tiber den Flugverkehr nur dort vorliegen und
eine Weitergabe der Daten an Dritte aus Griinden der militarischen Sicher-
heit ausgeschlossen ist (Auflage 2).

Ohne die bedarfsgerechte Steuerung waren die Voraussetzungen fir die Er-
teilung einer Genehmigung am beantragten Standort fiir die Windenergie-
anlagen nicht erfillt und der Antrag ware abzulehnen.

Daher ist die Auflage erforderlich und verhaltnismaRig. Sie belastet den An-
tragsteller zwar, ermdglicht jedoch andererseits tiberhaupt erst Errichtung
und Betrieb der Windenergieanlagen. WWW.BUNDESWEHR.DE
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Es ist zur Erreichung der fur den Flugverkehr erforderlichen Sicherheit un-
umganglich, dass Schaltvorgange nur durch die Bundeswehr ausgeldst wer-
den (Auflage 3). Diese Forderung dient ebenfalls der Aufrechterhaltung der
Voraussetzungen, unter denen die Zustimmung nach § 18 a LuftVG tber-
haupt méglich ist. Damit zusammenhdngende finanzielle Verluste aufgrund
von Anlagenstillstand oder reduzierter Leistung sind dem Betreiber zuzu-
muten.

Es wird auch vor dem Hintergrund der einzelfallbezogenen Details gefor-
dert, die technischen MalRnahmen vorab mit der Bundeswehr abzustimmen.
Dadurch werden Anforderungen und Abldufe transparenter und es wird im
Sinne des Antragstellers/Betreibers die Zustimmung fiir die Inbetrieb-
nahme der Windenergieanlage gefordert (Auflage 1).

Der Betreiber der Windenergieanlagen muss alle fiir die Implementierung
der Technologie aufzuwendenden Kosten tragen, da die Bundeswehr das
Erfordernis nicht auslést und auch nicht NutznieRer dieser Neuerung ist.

Die Auflage 1.3 sichert die Betriebsbereitschaft der Schaltfunktionen ab und
regelt zusatzlich die Abschaltung im Falle jedweder Stérung. Die Auflage
dient damit der dauerhaften Erfiillung der Genehmigungsvoraussetzungen
beziiglich der erteilten Zustimmung nach § 18 a LuftVG.

Die Auflage 1.4 enthdlt Regelungen, die das Bedienelement betreffen. Sie
stellen sicher, dass der bei der Bundeswehr zu leistende organisatorische
Aufwand durch ein zentrales Bedienelement und weitere Zugange fiir an-
dere Systeme begrenzt wird. Die Forderung beglinstigt auch die Betreiber-
seite, weil eine Begrenzung des Aufwandes bei der Bundeswehr letztlich
auch erwarten lasst, dass sich der Aufwand auf der Betreiberseite ebenfalls
in Grenzen halt. Je reibungsloser das System bei der ortlichen militarischen
Flugsicherung funktioniert, desto geringer wird der durch den Betreiber zu
leistende Aufwand ausfallen.

Die Mitteilung an die Genehmigungs- und Uberwachungsbehérde, es sei
beabsichtigt oder es werde geplant, die Abschalteinrichtungen auRer Be-
trieb zu setzen (Auflage 1.5), ist erforderlich, weil militarisch genutzte Flug-
platze nach deren Aufgabe fir zivile Luftfahrtzwecke ggf. weitergenutzt
werden und daflir dann andere Regelungen zu treffen sind. Da die Systeme
bis zu diesem Zeitpunkt ohnehin aufrecht zu erhalten sind, entsteht dem
Betreiber durch die Forderung einerseits kein Nachteil, ermoglicht anderer-
seits aber rechtzeitiges Handeln.

Die Mitteilung der Angaben gem. Auflage 2 dient der Erfassung der Wind-
energieanlagen 03, 05, 06 und 07 als Luftfahrthindernisse fiir den Bereich
der Ubergeordneten, allgemeinen zivilen wie militarischen Luftsicherheit
auch durch die Deutsche Flugsicherung (DFS).
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Hinweis:

Bei Anderung der Bauhohe, des Bautyps oder der Standortkoordinaten ist
das Bundesamt fir Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der
Bundeswehr erneut zu beteiligen.

Ich bitte, mir zu gegebener Zeit einen Nebenabdruck Ihres Bescheides unter
Angabe meines Zeichens zu tibersenden. Des Weiteren bitte ich mir zu ge-
gebener Zeit das Datum der formellen Bestandskraft anzuzeigen.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

von den Driesch
Verwaltungsfachwirt

Anlage: -1-

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig. WWW.BUNDESWEHR.DE
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