
Temporäre Baumaßnahme

Abschnitt: von Mast Nr.2 bis Mast Nr.301 (4583)
Abschnitt: von Mast Nr.3 bis Mast Nr.5
Abschnitt: von Mast Nr.1003 bis Mast Nr.7

Datum Name

Datum Name

ermittelt 14.03.2019 Unterein

aufgestellt 25.06.2019 Klein

Inhalt Planung

Anlage 11.6.1

Amprion GmbH
B-LP / Projekte
A-AK / Genehmigungen Nord

Kreuzungsverzeichnis

Änderung

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4132
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Temporäre Baumaßnahme

1. Klassifizierte Straße

1 2 3 4 5a 5b 6

Amprion GmbH
380-kV Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4132

Kreuzungsverzeichnis

Kein Eintrag vorhanden.

1.1 Autobahn

Eigentümer Objekt Bemerkungen

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

Kreuzung mit geplantem
Provisorium

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

1. Klassifizierte Straße

1 2 3 4 5a 5b 6

Amprion GmbH
380-kV Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4132

Kreuzungsverzeichnis

1.2 Bundesstraße

Kein Eintrag vorhanden.

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

1. Klassifizierte Straße

1 2 3 4 5a 5b 6

Kein Eintrag vorhanden.

Amprion GmbH
380-kV Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4132

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

Kreuzungsverzeichnis

1.3 Landesstraße

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

1. Klassifizierte Straße

1 2 3 4 5a 5b 6

Kein Eintrag vorhanden.

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4132

Kreuzungsverzeichnis

1.4 Kreisstraße

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

2. Gewässer

1 2 3 4 5a 5b 6

Amprion GmbH

Kein Eintrag vorhanden.

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4132

Kreuzungsverzeichnis

2.1 Gewässer 1. Ordnung

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

2. Gewässer

1 2 3 4 5a 5b 6
Hülshof-
graben

(Gewässer-
kennzahl 
342112)

Nr. 3
-

Nr. P1

3 a

Hülshof-
graben

(Gewässer-
kennzahl 
342112)

Nr. 1003
-

Nr. P4/P5

1003 b 0+351.0

Weeser Aa
(Gewässer-
kennzahl 
342111)

Nr. 1003
-

Nr. P4/P5

1003 h 0+522.0

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4132

Kreuzungsverzeichnis

2.2 Gewässer 2. Ordnung

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

2. Gewässer

1 2 3 4 5a 5b 6
Elsebach Nr. P2

-
Nr. P3

P2 a 152.0 m
(vom Mast P2)

134.0 m
(vom Mast P3)

Moorgraben Nr. 1003
-

Nr. P4/P5

1003 a 0+032.7

Elsebach Nr. 1003
-

Nr. P4/P5

1003 f 0+396.3

Graben H Nr. 1003
-

Nr. P5

1003 k 1+163.9

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4132

Kreuzungsverzeichnis

2.3 Gewässer 3. Ordnung

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

3. Eisenbahn

1 2 3 4 5a 5b 6

Amprion GmbH

Kein Eintrag vorhanden.

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4132

Kreuzungsverzeichnis

3.1 Bahnlinien

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5a 5b 6
Höchst-

spannungs-
freileitung 
Bl.4583

Nr. 2
-

Nr. 301 
(4583)

2 a 0+138.4

MSP-Kabel Nr. 1003
-

Nr. P4/P5

1003 j 0+527.4

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4132

Kreuzungsverzeichnis

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen 

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5a 5b 6

Kein Eintrag vorhanden.

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4132

Kreuzungsverzeichnis

4.2 Gasleitungen

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5a 5b 6
Wa-Ltg. Nr. P2

-
Nr. P3

P2 e 167.0 m
(vom Mast P2)

118.6 m
(vom Mast P3)

Über 20,0 m zum äußeren Bauteil des 
Mastes Nr. P3 ist gem. Technischer 
Regel GW 22 eine Beeinflussung 
ausgeschlossen.

Wa-Ltg. Nr. 1003
-

Nr. P4/P5

1003 g 0+400.7

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4132

Kreuzungsverzeichnis

4.3 Wasserleitungen

Eigentümer Objekt Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt

Kreuzung mit geplantem
Provisorium
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Temporäre Baumaßnahme

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5a 5b 6
FM-Kabel Nr. P2

-
Nr. P3

P2 b 156.2 m
(vom Mast P2)

129.4 m
(vom Mast P3)

Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des 
Mastes Nr. P3 ist gem. DIN VDE 0845-
6-1 u.-2 eine Beeinflussung 
ausgeschlossen.

FM-Frltg. Nr. P2
-

Nr. P3

P2 d 157.4 m
(vom Mast P2)

128.2 m
(vom Mast P3)

Kreuzung zwischen Mast Nr. P2 und  
Mast Nr. P3.

FM-Kabel Nr. 1003
-

Nr. P4/P5

1003 c 0+391.3

FM-Frltg. Nr. 1003
-

Nr. P4/P5

1003 e 0+392.3

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4132

Kreuzungsverzeichnis

4.4 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5a 5b 6

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4132

Kreuzungsverzeichnis

4.4 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt

FM-Kabel Nr. 1003
-

Nr. P4/P5

1003 i 0+526.7
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Temporäre Baumaßnahme

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5a 5b 6
Abwasser-

kanal DN400
Nr. P2

-
Nr. P3

P2 c 157.0 m
(vom Mast P2)

128.5 m
(vom Mast P3)

243.5 m
(vom Mast P2)

42.0 m
(vom Mast P3)

Über 20.0 m zum äußeren Bauteil des 
Mastes Nr. P3 ist gem. Technischer 
Regel GW 22 eine Beeinflussung 
ausgeschlossen.

Abwasser-
kanal DN400

Nr. 1003
-

Nr. P4/P5

1003 d 0+391.3

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4132

Kreuzungsverzeichnis

4.5 Kanalisation

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5a 5b 6

Kein Eintrag vorhanden.

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4132

Kreuzungsverzeichnis

4.6 Datenübertragung (Richtfunkstrecke)

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5a 5b 6

Amprion GmbH

Kein Eintrag vorhanden.

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-/220-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4132

Kreuzungsverzeichnis

4.7 Mineralölleitungen

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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