
Temporäre Baumaßnahme
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Anlage 11.6.2

Amprion GmbH
B-LP / Projekte
A-AK / Genehmigungen Nord

Kreuzungsverzeichnis

Änderung

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4583
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Temporäre Baumaßnahme

1. Klassifizierte Straße

1 2 3 4 5a 5b 6

Amprion GmbH
380-kV Freileitungsprovisorium / 110-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4583

Kreuzungsverzeichnis

Kein Eintrag vorhanden.

1.1 Autobahn

Eigentümer Objekt Bemerkungen

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

Kreuzung mit geplantem
Provisorium

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

1. Klassifizierte Straße

1 2 3 4 5a 5b 6

Kein Eintrag vorhanden.

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt

Amprion GmbH
380-kV Freileitungsprovisorium / 110-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4583

Kreuzungsverzeichnis

1.2 Bundesstraße
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Temporäre Baumaßnahme

1. Klassifizierte Straße

1 2 3 4 5a 5b 6

Kein Eintrag vorhanden.

Amprion GmbH
380-kV Freileitungsprovisorium / 110-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4583

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

Kreuzungsverzeichnis

1.3 Landesstraße

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

1. Klassifizierte Straße

1 2 3 4 5a 5b 6

Kein Eintrag vorhanden.

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4583

Kreuzungsverzeichnis

1.4 Kreisstraße

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

2. Gewässer

1 2 3 4 5a 5b 6

Amprion GmbH

Kein Eintrag vorhanden.

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4583

Kreuzungsverzeichnis

2.1 Gewässer 1. Ordnung

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

2. Gewässer

1 2 3 4 5a 5b 6

Kein Eintrag vorhanden.

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4583

Kreuzungsverzeichnis

2.2 Gewässer 2. Ordnung

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

2. Gewässer

1 2 3 4 5a 5b 6
Graben G1 Nr. 1299

-
Nr. 1102

1299 b 0+260.0

Graben E Nr. 1299
-

Nr. P1

1299 d 274.6 m
(vom Mast 1299)

85.6 m
(vom Mast P1)

Graben E Nr. P2
-

Nr. P3

P2 a 92.3 m
(vom Mast P2)

123.6 m
(vom Mast P3)

Graben G1 Nr. 2299
-

Nr. 1300

2299 b 0+240.4

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4583

Kreuzungsverzeichnis

2.3 Gewässer 3. Ordnung

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

3. Eisenbahn

1 2 3 4 5a 5b 6

Amprion GmbH

Kein Eintrag vorhanden.

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4583

Kreuzungsverzeichnis

3.1 Bahnlinien

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5a 5b 6
Höchst-

spannungs-
freileitung
Bl.4132

Nr. 1299
-

Nr. P1

Nr. 1299
-

Nr. 1102
(4132)

1299 a 0.0 m
(vom Mast 1299)

360.3 m
(vom Mast P1)

Kreuzung im Mast Nr. 1299

Längsführung von Mast 1299 bis Mast 
1102 (4132)

Höchst-
spannungs-
freileitung
Bl.4132

Nr. P1
-

Nr. 300

P1 a 68.4 m
(vom Mast P1)

43.0 m
(vom Mast 300)

Kreuzung zwischen Mast Nr. P1 und 
Mast Nr. 300.

Höchst-
spannungs-
freileitung
Bl.4132

Nr. P1
-

Nr. 300

P1 b 111.4 m
(vom Mast P1)

0.00 m
(vom Mast 300)

Kreuzung zwischen Mast Nr. P1 und 
Mast Nr. 300.

Höchst-
spannungs-
freileitung
Bl.4132

Nr. P4
-

Nr. 301

P4 a 109.6 m
(vom Mast P4)

110.4 m
(vom Mast 301)

Kreuzung zwischen Mast Nr. P4 und 
Mast Nr. 301.

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4583

Kreuzungsverzeichnis

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen 

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5a 5b 6

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4583

Kreuzungsverzeichnis

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen 

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt

Höchst-
spannungs-
freileitung
Bl.4132

Nr. 2299
-

Nr. 1300

2299 a 0+194.3
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Temporäre Baumaßnahme

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5a 5b 6

Kein Eintrag vorhanden.

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4583

Kreuzungsverzeichnis

4.2 Gasleitungen

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5a 5b 6

Kein Eintrag vorhanden.

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4583

Kreuzungsverzeichnis

4.3 Wasserleitungen

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5a 5b 6

Kein Eintrag vorhanden.

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4583

Kreuzungsverzeichnis

4.4 Telekommunikationsleitungen

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5a 5b 6
Abwasser-

kanal DN400
Nr. 1299

-
Nr. 1102

1299 c Leitungsachsennahester Abstand bei 
0.0 m von Mast Nr. 1102 (4132) und 
12.0 m rechts der Leitungsachse.
Zwischen 10.0 und 20.0 m zum 
äußeren Bauteil des Mastes 1102 
(4132) ist bei einer 
Durchschlagsfestigkeit der 
Rohrleitung von 5 Kilovolt (kV) gem. 
Technischer Regel GW 22 eine 
Beeinflussung ausgeschlossen.

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4583

Kreuzungsverzeichnis

4.5 Kanalisation

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5a 5b 6

Kein Eintrag vorhanden.

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4583

Kreuzungsverzeichnis

4.6 Datenübertragung (Richtfunkstrecke)

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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Temporäre Baumaßnahme

4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5a 5b 6

Amprion GmbH

Kein Eintrag vorhanden.

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Stationierung auf 
Kabelachse

380-kV Freileitungsprovisorium / 110-kV Baueinsatzkabel, Bl. 4583

Kreuzungsverzeichnis

4.7 Mineralölleitungen

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplantem

Provisorium
Bemerkungen

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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