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Weeser Aa
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kennzahl  
342111)

Nr. P007
-
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P007 d

Weeser Aa
(Gewässer-

kennzahl  
342111)

Nr. P008
-

Nr. 1000

P008 a

Weeser Aa
(Gewässer-

kennzahl 
342111)

Nr. 1000
-

Nr. 1001

1000 c

Hülshof-
graben

(Gewässer-
kennzahl  
342112)

Nr. 1003
-

Nr. 1004

1003 b 314.0 m
(vom Mast 1003)

42.9 m
(vom Mast 1004)
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4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5 6
110-kV Kabel

Kbl. 0688
Nr. P007

-
Nr. 1000

P007 b 120.1 m
(vom Mast P007)

60.2 m
(vom Mast 1000)

Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1000 ist 
durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels 
(Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine 
ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen.

2x 110-kV 
Kabel

KBl. 1325

Nr. P007
-

Nr. 1000

P007 c 147.9 m
(vom Mast P007)

32.4 m
(vom Mast 1000)

Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1000 ist 
durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels 
(Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine 
ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen.

2x 110-kV 
Kabel

KBl. 1325

Nr. P008
-

Nr. 1000

P008 b 128.5 m
(vom Mast P008)

42.7 m
(vom Mast 1000)

Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1000 ist 
durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels 
(Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine 
ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen.

110-kV Kabel
Kbl. 0688

Nr. P008
-

Nr. 1000

P008 c Leitungsachsennahester Abstand bei 12.2 m vom Portal Nr. 
008 und 8.4 m rechts seitlich der Leitungsachse.
Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Portals Nr. 008 ist 
durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels 
(Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine 
ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen.

110-kV Kabel
KBl. 1325

Nr. 1000
-

Nr. 1001

1000 a Leitungsachsennahester Abstand bei 0,0 m von Mast Nr. 
1000 und 26.5 m rechts seitlich der Leitungsachse.
Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1000 ist 
durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels 
(Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine 
ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen.
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4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5 6

Amprion GmbH

Kreuzung
zwischen
Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt

110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung  Merzen - Westerkappeln, Bl. 4132

Kreuzungsverzeichnis

4.1 Stromleitungen/ Bahnstromleitungen

Eigentümer Objekt
Kreuzung mit geplanter 

Höchstspannungsfreileitung
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110-kV Kabel
KBl. 1325

Nr. 1000
-

Nr. 1001

1000 b Leitungsachsennahester Abstand bei 0,0 m von Mast Nr. 
1000 und 25.1 m rechts seitlich der Leitungsachse.
Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1000 ist 
durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels 
(Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine 
ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen.

Höchst-
spannungs-
freileitung
Bl. 4132

Nr. 1001
-

Nr. 1002

1001 a 0.0 m
(vom Mast 1001)

191.9 m
(vom Mast 1002)

Kreuzung im Mast Nr. 1001.
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4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5 6
Gasltg. 
DN150

Nr. 1002
-

Nr. 1003

1002 b 28.7 m
(vom Mast 1002)

394.6 m
(vom Mast 1003)

Zwischen 10,0 m bis 20,0 m zum äußeren Bauteil des 
Mastes Nr. 1002 ist bei einer 
Durchschlagsfestigkeit der Rohrleitung von 5 Kilovolt (kV) 
gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung 
ausgeschlossen.

Amprion GmbH

Kreuzung
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Masten

Objekt-
Nummer

(ONr.)

Abstand der 
Kreuzung vom 

Mastmittelpunkt
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4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen
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4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5 6
SSM Kabel Nr. P007

-
Nr. 1000

P007 a Leitungsachsennahester Abstand bei 21,1 m von Portal Nr. 
P007 und 47,3 m rechts seitlich der Leitungsachse.
Über 20,0 m zum äußeren Bauteil des Portals Nr. P007 ist 
gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung 
ausgeschlossen.

FM-Kabel Nr. 1002
-

Nr. 1003

1002 c 29.2 m
(vom Mast 1002)

394.1 m
(vom Mast 1003)

Weniger als 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 
1002 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-
2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber.
Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der 
Bauausführung festgelegt werden.

FM-Kabel Nr. 1002
-

Nr. 1003

1002 d 30.3 m
(vom Mast 1002)

393.1 m
(vom Mast 1003)

Weniger als 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 
1002 bedarf die Mastannäherung gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-
2 einer gesonderten Überprüfung durch den Betreiber.
Erforderliche Baumaßnahmen können ggf. erst in der 
Bauausführung festgelegt werden.
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