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K 108 Nr. 298
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Nr. 2299
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35120600
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2. Gewässer
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Graben Nr. 298

-
Nr. 2299

298 a 73.8 m
(vom Mast 298)

230.5 m
(vom Mast 2299)

Hülsgraben
GWK 342112

Nr. 298
-

Nr. 2299

298 h 272.7 m
(vom Mast 298)

31.6 m
(vom Mast 2299)

Graben G1 Nr. 2299
-

Nr. 1300

2299 a 241.5 m
(vom Mast 2299)

15.3 m
(vom Mast 1300)

Moorgraben Nr. 303
-

Nr. 304

303 a 172.2 m
(vom Mast 303)

148.8 m
(vom Mast 304)

Graben D Nr. 304
-

Nr. 305

304 d 108.8 m
(vom Mast 304)

212.3 m
(vom Mast 305)
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4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen
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MSP-Kabel Nr. 298

-
Nr. 2299

298 e 92.6 m
(vom Mast 298)

211.7 m
(vom Mast 2299)

Über 2,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 298 ist 
durch die Durchschlagsfestigkeit des Kabelmantels 
(Isolation) bei Hoch- und Mittelspannungskabeln eine 
ohmsche Beeinflussung grundsätzlich ausgeschlossen.

30-kV Frltg. Nr. 298
-

Nr. 2299

298 f 84.0 m
(vom Mast 298)

220.3 m
(vom Mast 2299)

Kreuzung zwischen Mast Nr. 298 und Mast Nr. 2299

Höchst-
spannungs-
freileitung
Bl. 4583

Nr. 304
-

Nr. 305

304 e 321.1 m
(vom Mast 304)

0.0 m
(vom Mast 305)
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4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen
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Gasltg. 
DN150

Nr. 304
-

Nr. 305

304 c 100.6 m
(vom Mast 304)

220.4 m
(vom Mast 305)

Über 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 304 ist 
gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung 
ausgeschlossen.
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4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen
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Wa-Ltg. Nr. 301

-
Nr. 302

301 a 24.6 m
(vom Mast 301)

247.3 m
(vom Mast 302)

Zwischen 10,0 m bis 20,0 m zum äußeren Bauteil des 
Mastes Nr. 301 ist bei einer 
Durchschlagsfestigkeit der Rohrleitung von 5 Kilovolt (kV) 
gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung 
ausgeschlossen.
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4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen
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FM-Kabel Nr. 298

-
Nr. 2299

298 b 86.3 m
(vom Mast 298)

218.0 m
(vom Mast 2299)

Über 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 298 ist 
gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung 
ausgeschlossen.

FM-Kabel Nr. 298
-

Nr. 2299

298 c 89.7 m
(vom Mast 298)

214.6 m
(vom Mast 2299)

Über 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 298 ist 
gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung 
ausgeschlossen.

FM-Kabel Nr. 298
-

Nr. 2299

298 d 91.8 m
(vom Mast 298)

212.5 m
(vom Mast 2299)

Über 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 298 ist 
gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung 
ausgeschlossen.

FM-Frltg. Nr. 301
-

Nr. 302

301 b 26.6 m
(vom Mast 301)

245.3 m
(vom Mast 302)

Kreuzung zwischen Mast Nr. 301 und Mast Nr. 302

FM-Frltg. Nr. 301
-

Nr. 302

301 c 27.7 m
(vom Mast 301)

244.2 m
(vom Mast 302)

Kreuzung zwischen Mast Nr. 301 und Mast Nr. 302

FM-Kabel Nr. 304
-

Nr. 305

304 a 99.5 m
(vom Mast 304)

221.6 m
(vom Mast 305)

Über 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 304 ist 
gem. DIN VDE 0845-6-1 u.-2 eine Beeinflussung 
ausgeschlossen.
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FM-Kabel Nr. 304
-

Nr. 305

304 b 100.1 m
(vom Mast 304)

221.0 m
(vom Mast 305)
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4. Vorhandene ober- und unterirdische Versorgungsleitungen oder -anlagen

1 2 3 4 5 6
Abwasser-

leitung
DN400

Nr. 298
-

Nr. 2299

298 i 278.3 m
(vom Mast 298)

26.0 m
(vom Mast 2299)

Über 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 2299 ist 
gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung 
ausgeschlossen.

Abwasser-
kanal

DN400

Nr. 1300
-

Nr. 301

1300 a Leitungsachsennahester Abstand bei 180,6 m von Mast Nr. 
1300 und 4,8 m rechts seitlich der Leitungsachse.
Über 20,0 m zum äußeren Bauteil des Mastes Nr. 1300 ist 
gem. Technischer Regel GW 22 eine Beeinflussung 
ausgeschlossen.
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