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Regelgrabenprofil 380-kV-Kabelgraben

(2 Systeme mit je 2x3 Phasen parallel geschaltet)

Maßstab 1:200

Detailausschnitt

Maßstab 1:100

Schutzrohr (Ø 250 mm) Trassenwarnband

SicherungsabdeckungPE-Leerrohr für LWL

Kabel Thermische Bettung

0.750.75 0.750.75

Rohrachse

6.1

Schutzstreifenbreite :    23 m

gehölzfreier Bereich :    25 m

Arbeitsstreifenbreite :    45 m (unsymmetrisch)

23 m  (Schutzstreifen)

5 m

MutterbodenErdreichMutterboden Erdreich

Baustraße

Erdreich

45 m  (temp. Flächeninanspruchnahme)

 17.5 m

7.7 m

Planfeststellungsunterlage

Planfeststellungsbehörde

Satzungsgemäß ausgelegen  in der Zeit

vom   ........................................................

bis     ........................................................

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht

worden

Gemeinde: ......................................................................

Dienstsiegel/Unterschrift .......................................

Aufgestellt

Bayreuth,                                ........................

.................................              ...................................

Org.-Einheit ANW

Zustand

Meter

27.08.2014 Bock

29.08.2014 Kühnemund

Gültig

-
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