3119
WA120-27,00

DA

Lastfall Durchhang [m] 3 1 2 O
ks | recns WA120-27,00
-5°C+E 1216 1218
40°C 1277 1279 DA
80°C 14.03x 14.05x

x dargestellte Seilkurve

- 360.99 -

Ausschwingbild zur Parallelfuhrung:
LH-10-3003

Feld 78A-79N

Hohe ausgeschwungenes Leiterseil = 41.29m

Lastfall (40°A, 40°A)
ac=16.00m

LH-10-3039
Feld 3119-3120
Hohe ausgeschwungenes Leiterseil = 39.66m

UT 5148

UT 49.88 -
6L1'_‘
_ S 5
=) ‘: m
o & W
N\
SN\
~
o~

<Z 135.70°
150.78g

ac=13.06

<Z 134.65°
149 .61g

186.3| |
]
A o o
- % ~
— : —
m 8 - m
— = L —
% o %
3] 3]
> - >
c v c
u v O o
= = el
-] o mE %m
0 —Z L [
Wiese o = oxZa0 Weide Acker
XX XX JE T Y} = = = — —
—Or-a  OM— LN OO —~ m © <0 oo
alalalalialsalaalia) alalalaalial m m m mMmm ~ -t
ONONONON NN NN NN o~ o~ o~ ooy o~y
o] ~ — O OMND —FTOOOLNOFO N m [e)) ~ —0 o — MO ot [ee]
0| @ o S O P® DOV OO0 oOr= (=} o~ ~ O~ © o N MmN ~3
. ~ ~N o~ M N——N MONONMMMONONMON. NN m m m mmMmm m ~ - |
(= m ~ L0 OWVOON—NOON (N - o~ o~ Mmoo - LNy oveo (=
& ~ N 400 ONNONDOOODW 2N [¥a) ~ M ~ N oM A
~ o~ N OwvO~ oo oo F - ~ ~ OO~ =) N Mt D
——— 3 o~ ~ NNy o~ MM M e

Kreis Nienburg (Weser)
Gemeinde Warpe
Gemarkung Warpe

Flur 8

Rickbau 380-kV-Ltg Landesbergen - Sottrum
LH-10-3003 (M.077- M.080), TenneT

Gasltg. VGM 50 PE-HD, Gasversorgung Hoya

TW-Ltg. Wasserversorgung Samtgemeinde Hoya  Neubau 380-kV-Ltg Landesbergen - Sottrum

12.00

350

10.00

7.00 10.00

WA120
D-2-D-2018.3
Mast 3119, 3120

(Lage ungenaul

LH-10-3003, TenneT

Kreis Nienburg (Weser)
Gemeinde Warpe
Gemarkung Warpe

Flur 9

LH-10-2010, TenneT

Legende:

~____— Seilkurve bei 80°C Vegefationspunkfe mit Seilabstand < 500m

~____.Seilkurve bei -5°C fuz

- ____ Bodenabstandskurve Vegefationspunkfe mit Seilabstand >= 5.00m

L )
- Lh ULl
NGUbau Anlage 8.1
- Blatt 12/41
380-kV-Leitung
Stade - Landesbergen
Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg
LH-10-3039
Langenprofil
Mast Nr. 3119 - Mast Nr. 3120

Errichtervorschrift DIN VDE 0210/ DIN EN 50341 -2-4: 04/2016 (Eiszone 2, Windzone 2)
Gestange . D-2-D-2018.3
BESEILUNG
Leiterseil ! _2x3x4 565-AL1/72-ST1A; MZS=46.0N/mm?
Erdseil
Luftkabel/

sonstige Belegung 1x1 OPGW-DS(S)BBB 2x24 SMF (181-AL3/25-A20SA-18,2); MZS=48.0N/mm?

Ketten : DA=6.50m
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Planfeststellungsbehérde

Datum Name

Bearb. | 04.12.2020 | Miller

Gepr. | 02.03.2021 Wallmeyer

Zustand Gultig

Org. Einheit LPG-NH | -
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