3133

WA140-36,00

Lastfall Durchhang [m]
links rechts
-5°C fuz 22.61 23.31
40°C 2126 22.03
80°C 22.62x 23.43x

x dargestellte Seilkurve

- 478.09 -

3134
12-44,00

va

Lastfall Durchhang [m]
links rechts
-5°C fuz 2449 2385
40°C 2338 22.65
80°C 24.85x 2L.08x

x dargestellte Seilkurve

- 493.20 -

3135
WA120-36,00

DA
Planmaflige

Erhohung:
SF 4x3.0m

U.T. 107.59
U.T.104.36
U.A 103.03
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NSP-Kabel Avacon

Gashochdruckltg. 35/DN 700 Lehringen - Voigtei

TW-Ltg PVC-DN 100 KV WV Nienburg

FM-Kabel K35, Nowega GmbH

Gasltg. VGM da 160 PE-HD Avacon

FM-Kabel Telekom Deutfschland (Lage ungenau)

Ruckbau 220-kV-Ltg Landesbergen - Sottrum

LH-10-2010, TenneT

== <

= ]

Kreis Nienburg (Weser)
Gemeinde Wietzen
Gemarkung Wietzen
Flur 27

SPE e

1
T

Kreis Nienburg (Weser)

Gemeinde Wiefzen
Gemarkung Wiefzen
Flur 25

<Z 153.18°
170 20g

650 . 9.00
WATLO
D-2-D-2018.3
Mast 3133
= o |
L1700 10.00
I
T2 WA120
D-2-D-2018.3 D-2-D-2018.3
Mast 3134 Mast 3135

Legende:
~____— Seilkurve bei 80°C Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00m
~_____. Seilkurve bei -5°C fuz
-~ ____ Bodenabstandskurve Vegetationspunkfe mit Seilabstand >= 500m
Y s
S
NGUbau Anlage 8.1
380-kV-Leitung Pt 1o
Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg
Mast Nr. 3133 - Mast Nr. 3135
Errichtervorschrift DIN VDE 0210/ DIN EN 50341 -2-4: 04/2016 (Eiszone 2, Windzone 2)
Gestange : D-2-D-2018.3
BESEILUNG
Leiterseil : 2x3x4 565-AL1/72-ST1A; MZS=46.0N/mm?
Erdseil
Luftkabel/
sonstige Belegung 1x1 OPGW-DS(S)BBB 2x24 SMF (181-AL3/25-A20SA-18,2); MZS=48.0N/mm?
Ketten : DA=6.50m, VQ=4.56m
Seitliche Uberhéhung : 1650 mrechts —-—-—-- oder  links ——————- aufgenommen

Fremdleitungen sind informatorisch gefiihrt. Es besteht keine Gewéhr auf Lage und Vollstandigkeit.
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes fiir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

©2018 & i

Planfeststellungsunterlage

Satzungsgemal ausgelegen in der Zeit
VOM ettt
DiS e

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortstiblich bekannt
gemacht worden

GEMEINAE: .....eviiii et

Dienstsiegel / Unterschrift ...........cccooeeiiiiiiiinieieeeeee

Planfeststellungsbehérde

Aufgestellt
Bayreuth, I 15122021 .....
'Vaﬂ(~CZu/ 'Vt{ A Vot
MaRstab Einheit
imp GmbH
Biinnerhelfstr. 10 Lénge 1:2000 | Meter
Part of Sweco 44379 Dortmund HOhe 1 200
Datum Name
Bearb. | 04.12.2020 Miller

Gepr.

02.03.2021 Wallmeyer

Zustand

Gilltig

Org. Einheit LPG-NH | -

P
= rennet

Zust.| Anderung Datum

Urspr.:




