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DH

Lastfall Durchhang [m]
links rechts
-5°C fuz 2496 24.95
40°C 2465 2465
80°C 26.29x 26.30x

x dargestellte Seilkurve

- 499.35 -

O 31 Lastfall Durchhang [m] 3ON
T W + 10'0 links rechts

-5°C fuz 1336 13.05
DH 40°C 12.89 1258 DA
80°C 13.85x 13.51x

Planmaflige
Erhohung:
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x dargestellte Seilkurve

- 35694 -
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Kreis Nienburg (Weser) Kreis Nienburg (Weser)
Flecken S’re%grberg Flecken Steyerberg

FM-Kabel Telekom Deutschland (Lage ungenau) Gemarkung Dudinghausen FM-Kabel Telekom Deutschland (Lage ungenau) Krza mit K50 Gemarkung Dudinghausen Rickbau 380-kV-Ltqg. Landesbergen - Sottrum
Flur 6 Abs. 15 km 2.5T% Flur 7 LH-10-3003 TenneT
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Gasltg. VGM da 110 PE-HD Avacon

TW-Ltg. PVC DN 200 KV WV Nienburg

MSP-Kabel NA2XSY 3x1x120 Avacon

W WE/WAdiff140spez
D-2-D-055/DL SPEZ D-2-D-2018.3
Mast 031 Mast 30N
Legende:
~____— Seilkurve bei 80°C Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00m
~_____. Seilkurve bei -5°C fuz
-~ ____ Bodenabstandskurve Vegetationspunkfe mit Seilabstand >= 500m
f‘TEﬂﬂET
Taking power further
Anlage 8.2
NGUbau = Verlegung Blatt 07/07
Mast Nr. 032 - Mast Nr. 30N
Errichtervorschrift DIN VDE 0210/ 05.69 (Abstande nach DIN EN 50341)
Gestéange D-2-D-055/D4SPEZ, D-2-D-2018.3
BESEILUNG
Leiterseil 2x3x2 AL/ST 564/72 (2H-Biindel); Soll-H-Zug=61.4N/mm?, MZS=44.12N/mm?
Erdseil
Luftkabel/

sonstige Belegung

Ketten

Seitliche Uberhéhung

1x1 OPGW-DS(S)BBB 2x24 SMF (261-AL3/25-A20SA-26,0); Soll-H-Zug=75.0N/mm?,

MZS=42.79N/mm?

DH=4.25m, DH=4.80m, DA=6.50m

15.80 mrechts _—-— - oder links - ———

aufgenommen

Fremdleitungen sind nachrichtlich gefiihrt. Es besteht keine Gewéhr auf Lage und Vollstandigkeit.

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes fiir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
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imp GmbH
Bunnerhelfstr. 10
44379 Dortmund

MaRstab Einheit

Lange 1:2000 | Meter Dienstsiegel / Unterschrift

Hohe 1:200 Planfeststellungsbehérde

Datum Name

Bearb. | 28.10.2019 | Mdiller

Gepr. | 30.10.2019 Pfeiffer

Zustand Giiltig

Org. Einheit LPG-NH | -

_A\Ten nert
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Name

Urspr.:




