
Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3102-3103

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
1,6 kV/m

BP E-Feld
3,8 kV/m

M 3103



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3102-3103

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
33,1 µT

BP

B-Feld
13,4 µT

M 3103



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3102-3103

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
33,5 dB(A)

M 3103



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3103-3104

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
2,9 kV/m

BP
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M 3104

M 3103

E-Feld
1,5 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3103-3104

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
13,1 µT

BP

v
o
n
 M

a
s
t

3
1
0
2

M 3103

M 3104

B-Feld
24,9 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3103-3104

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
30,4 dB(A)

M 3103

M 3104



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3105-3106

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
4,6 kV/m

E-Feld
1,7 kV/m

BP

M 3106



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3105-3106

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
15,4 µT

B-Feld
38,6 µT

BP

M 3106



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3105-3106

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
24,2 dB(A)

M 3106



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3106-3107

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
4,5 kV/m

E-Feld
1,0 kV/m

BP

M 3106



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3106-3107

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
40,9 µT

B-Feld
13,2 µT

BP

M 3106



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3106-3107

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
23,6 dB(A)

M 3106



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3112-3113

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
0,8 kV/m

E-Feld
2,2 kV/m

BP

M 3112

M 3113



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3112-3113

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
10,5 µT

BP

M 3112

M 3113

B-Feld
18,8 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3112-3113

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
21,6 dB(A)

M 3112

M 3113



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3113-3114

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
1,0 kV/m

E-Feld
4,1 kV/m

BP

M 3114



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3113-3114

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

v
o
n
 M

a
s
t

3
1
1
3

B-Feld
14,3 µT

BP

M 3114

B-Feld
36,3 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3113-3114

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
28,9 dB(A)

M 3114



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3114-3115

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3115

M 3114

E-Feld
2,4 kV/m

E-Feld
0,9 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3114-3115

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

B-Feld
22,3 µT

B-Feld
11,1 µT

M 3115

M 3114



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3114-3115

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
25,1 dB(A)

M 3115

M 3114



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3116-3117

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
0,8 kV/m

BP

M 3117

E-Feld
3,8 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3116-3117

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
9,0 µT

BP

M 3117

B-Feld
33,9 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3116-3117

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
23,6 dB(A)

M 3117



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3117-3118

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3117

E-Feld
3,5 kV/m

E-Feld
1,0 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3117-3118

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
13,7 µT

BP

M 3117

B-Feld
31,3 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3117-3118

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
26,9 dB(A)

M 3117



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3118-3119

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
1,1 kV/m

BP

M 3119

E-Feld
3,8 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3118-3119

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
14,1 µT

BP

M 3119

B-Feld
35,1 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3118-3119 Einzelbetrachtung

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
26,9 dB(A)

M 3119



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3119-3120

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3120

M 3119

E-Feld
1,0 kV/m

E-Feld
4,0 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3119-3120

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3120

M 3119

B-Feld
35,2 µT

B-Feld
12,3 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3119-3120

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
33,1 dB(A)

M 3120

M 3119



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3120-3121

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
1,7 kV/m

BP

M 3121

M 3120
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E-Feld
3,9 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3120-3121

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)
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B-Feld
12,4 µT

BP
M 3121

B-Feld
34,4 µT

M 3120



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3120-3121

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
32,9 dB(A)
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Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3121-3122

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP
M 3122

E-Feld
1,6 kV/m
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Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3121-3122

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)
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M 3122

B-Feld
10,5 µT

M 3121



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3121-3122

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
27,6 dB(A)

M 3122

M 3121
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Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3124-3125

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
1,0 kV/m

BP

M 3125

E-Feld
3,6 kV/m

M 3124



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3124-3125

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
12,8 µT

BP

M 3124

B-Feld
33,1 µT

M 3125



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3124-3125

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
25,7 dB(A)

M 3124

M 3125



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3125-3127

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3126

M 3125

E-Feld
2,7 kV/m

E-Feld
0,9 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3125-3127

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3126

B-Feld
23,8 µT

BP

M 3125

B-Feld
11,0 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3125-3127

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

M 3126

M 3125

Schallpegel
27,2 dB(A)



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3127-3128

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3128

E-Feld
2,2 kV/m

E-Feld
4,7 kV/m

M 3127



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3127-3128

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
40,8 µT

BP

M 3127

B-Feld
16,0 µT

M 3128



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3127-3128

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
25,9 dB(A)

M 3127

M 3128



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3128-3129

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3128

E-Feld
1,5 kV/m

M 3129

E-Feld
4,3 kV/m

M 3130



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3128-3129

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
38,2 µT

BP

M 3129

M 3128

B-Feld
12,0 µT

M 3130



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3128-3129

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
25,4 dB(A)

M 3129

M 3128

M 3130



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3129-3130

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3130

M 3129

E-Feld
2,7 kV/m

E-Feld
0,9 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3129-3130

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3129

B-Feld
10,4 µT

M 3130

B-Feld
23,5 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3129-3130

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
26,2 dB(A)

M 3129

M 3130



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3132-3133

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3132

M 3133

E-Feld
2,7 kV/m

E-Feld
0,8 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3132-3133

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3132

B-Feld
10,7 µT

M 3133

B-Feld
24,8 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3132-3133

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
28,4 dB(A)

M 3132

M 3133



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3133-3134

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

E-Feld
0,7 kV/m M 3134

E-Feld
3,6 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3133-3134

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
7,5 µT M 3134

B-Feld
33,0 µT

BP



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3133-3134

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
23,9 dB(A)

M 3134



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3134-3135

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3135

E-Feld
0,9 kV/m

E-Feld
4,5 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3134-3135

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

B-Feld
39,5 µT

M 3135

B-Feld
10,1 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3134-3135

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
24,9 dB(A)

M 3135



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3135-3136

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP E-Feld
4,6 kV/m

M 3135

M 3136

E-Feld
1,1 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3135-3136

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3135

B-Feld
40,1 µT

M 3136

B-Feld
14,1 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3135-3136

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
29,6 dB(A)

M 3135

M 3136



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3136-3137

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3136

M 3137

E-Feld
0,9 kV/m

E-Feld
3,6 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3136-3137

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3136

B-Feld
31,5 µT

M 3137

B-Feld
13,3 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3136-3137

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
27,4 dB(A)

M 3136

M 3137



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3138-3139

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3139

E-Feld
0,8 kV/m
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4,1 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3138-3139

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP
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B-Feld
36,4 µT

M 3139

B-Feld
9,0 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3138-3139

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
24,7 dB(A)

M 3139



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3139-3140

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP
E-Feld

0,6 kV/m
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E-Feld
2,6 kV/m

M 3140

M 3139



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3139-3140

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

3
8

0
-k

V
-L

e
it
u

n
g

L
tg

.-
N

r.
L

H
-1

0
-3

0
0

3

M 3139

B-Feld
9,9 µT

M 3140

B-Feld
20,2 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3139-3140

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
24,4 dB(A)

M 3139

M 3140



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3140-3141

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

E-Feld
0,6 kV/m
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4,2 kV/m

M 3141

M 3140



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3140-3141

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP
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M 3140

B-Feld
13,9 µT

M 3141

B-Feld
33,2 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3140-3141

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
17,3 dB(A)

M 3140

M 3141



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3141-3142

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

E-Feld
0,6 kV/m

E-Feld
4,5 kV/m

M 3142

M 3141



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3141-3142

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3141

B-Feld
8,9 µT

M 3142

B-Feld
35,9 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3141-3142

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
20,8 dB(A)

M 3141

M 3142



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3142-3143

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

E-Feld
0,7 kV/m

E-Feld
3,7 kV/m

M 3143

M 3142



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3142-3143

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3142

B-Feld
10,6 µT

M 3143

B-Feld
28,5 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3142-3143

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
23,1 dB(A)

M 3142

M 3143



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3143-3144

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

E-Feld
0,9 kV/m

E-Feld
4,1 kV/m

M 3144

M 3143



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3143-3144

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3143

B-Feld
11,7 µT

M 3144

B-Feld
37,5 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3143-3144

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
26,6 dB(A)

M 3143

M 3144



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3144-3145

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

E-Feld
1,0 kV/m

E-Feld
3,6 kV/m

M 3145

M 3144



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3144-3145

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3144

B-Feld
13,5 µT

M 3145

B-Feld
32,4 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3144-3145

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
27,7 dB(A)

M 3144

M 3145



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3145-3146

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

E-Feld
0,6 kV/m

E-Feld
2,8 kV/m

M 3146

M 3145



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3145-3146

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3145

B-Feld
9,6 µT

M 3146

B-Feld
22,8 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3145-3146

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
26,8 dB(A)

M 3145

M 3146



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3148-3149

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

E-Feld
0,7 kV/m

E-Feld
3,4 kV/m

M 3149

M 3148



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3148-3149

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3148

B-Feld
11,2 µT

M 3149

B-Feld
29,4 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3148-3149

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
22,8 dB(A)

M 3148

M 3149



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3149-3150

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

E-Feld
0,6 kV/m

E-Feld
3,7 kV/m

M 3150

M 3149



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3149-3150

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3149

B-Feld
11,8 µT

M 3150

B-Feld
28,9 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3149-3150

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
22,7 dB(A)

M 3149

M 3150



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3150-3152

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

E-Feld
0,8 kV/m

M 3151

M 3150

BPE-Feld
0,9 kV/m

E-Feld
4,0 kV/m

E-Feld
4,1 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3150-3152

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3150

B-Feld
11,9 µT

M 3151

B-Feld
35,5 µT

BPB-Feld
11,9 µT

B-Feld
30,4 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3150-3152

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
26,5 dB(A)

Schallpegel
20,3 dB(A)

M 3150

M 3151



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3152-3153

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

M 3153

M 3152

E-Feld
0,6 kV/m

E-Feld
4,7 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3152-3153

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3152

M 3153

B-Feld
14,6 µT

BP

B-Feld
37,7 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3152-3153

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
24,5 dB(A)

M 3152

M 3153



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3153-3154

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
2,5 kV/m

M 3154

M 3153

E-Feld
0,6 kV/m

BP



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3153-3154

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3153

M 3154

B-Feld
10,0 µT

BP

B-Feld
20,6 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3153-3154

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
18,4 dB(A)

M 3153

M 3154



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3154-3155

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
2,5 kV/m

M 3155

M 3154

E-Feld
0,8 kV/m

BP



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3154-3155

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3154

B-Feld
22,2 µT

M 3155

B-Feld
11,1 µT

BP



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3154-3155

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
24,2 dB(A)

M 3154

M 3155



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3155-3156

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3156

M 3155

BP

E-Feld
0,8 kV/m

E-Feld
2,5 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3155-3156

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3155

M 3156

BP

B-Feld
20,8 µT

B-Feld
10,9 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3155-3156

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
27,5 dB(A)

M 3155

M 3156



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3156-3158

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
1,1 kV/m

M 3157

M 3156

E-Feld
0,7 kV/m

BP

BP

E-Feld
2,9 kV/m

E-Feld
4,3 kV/m

M 3158



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3156-3158

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3156

B-Feld
25,8 µT

M 3157

B-Feld
7,5 µT

BP B-Feld
37,9 µT

B-Feld
14,5 µT

BP

M 3158



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3156-3158

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
26,0 dB(A)

Schallpegel
25,6 dB(A)

M 3156

M 3157

M 3158



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3160-3161

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3161

M 3160

E-Feld
1,0 kV/m

BP

E-Feld
4,3 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3160-3161

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3160

B-Feld
38,0 µT

M 3161

BP

B-Feld
13,6 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3160-3161

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
24,8 dB(A)

M 3160

M 3161



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3162-3163

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3163

M 3162

E-Feld
1,0 kV/mBP

E-Feld
3,5 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3162-3163

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3162

B-Feld
30,9 µT

M 3163

BP
B-Feld
12,3 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3162-3163

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
23,9 dB(A)

M 3162

M 3163



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3165-3166

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3166

M 3165

E-Feld
0,8 kV/m

BP
E-Feld

2,1 KV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3165-3166

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3165

B-Feld
18,6 µT

M 3166

BP

B-Feld
9,9 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3165-3166

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
25,0 dB(A)

M 3166



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3166-3167

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3167

M 3166

E-Feld
0,9 kV/m BP E-Feld

4,6 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3166-3167

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3166

B-Feld
40,0 µT

M 3167

BP
B-Feld
11,4 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3166-3167

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
26,1 dB(A)

M 3166

M 3167



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3167-3169

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3169

M 3167

E-Feld
0,6 kV/m

BP

E-Feld
4,5 kV/m

M 3168



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3167-3169

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3167

B-Feld
42,0 µT

M 3169

BP

B-Feld
12,1 µT

M 3168



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3167-3169

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
29,9 dB(A)

M 3167

M 3168

M 3169



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3170-3171

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3171

M 3170

E-Feld
0,7 kV/m

BP

E-Feld
2,8 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3170-3171

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3170

B-Feld
25,1 µT

M 3171

BP

B-Feld
8,0 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3170-3171

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
24,6 dB(A)

M 3170

M 3171



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3173-3174

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3174

M 3173

E-Feld
0,9 kV/m

BP

E-Feld
3,5 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3173-3174

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3173

B-Feld
30,4 µT

M 3174

BPB-Feld
12,7 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3173-3174

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

M 3173

M 3174

Schallpegel
26,0 dB(A)



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK

 Spannfeld 3178-3201

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3201

M 3178

E-Feld
0,8 kV/m

BP

E-Feld
2,4 kV/m



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK

 Spannfeld 3178-3201

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

M 3178

B-Feld
20,8 µT

M 3201

BP

B-Feld
8,8 µT



Anhang 3

Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Hoya - Steyerberg, LH-10-3039

Schallpegel in 2m über EOK

 Spannfeld 3178-3201

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
36,0 dB(A)

M 3178

M 3201


