
Anhang 4
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Landesbergen - Sottrum, LH-10-3003

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK
 Spannfeld 77N-78N

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
0,8 kV/mBP

M 78N

M 77N

E-Feld
4,0 kV/m



Anhang 4
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Landesbergen - Sottrum, LH-10-3003

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK
 Spannfeld 77N-78N

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
4,4 µTBP

B-Feld
21,1 µT

M 78N

M 77N



Anhang 4
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Landesbergen - Sottrum, LH-10-3003

Schallpegel  in 2m über EOK
 Spannfeld 77N-78N

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
42,4 dB(A)

M 78N

M 77N

Schallpegel
27,6 dB(A)

M 78N

M 77N



Anhang 4
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Landesbergen - Sottrum, LH-10-3003

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK
 Spannfeld 78N-78A

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
0,7 kV/m

BP

E-Feld
3,9 kV/m

M 78A

M 78N



Anhang 4
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Landesbergen - Sottrum, LH-10-3003

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK
 Spannfeld 78N-78A

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
5,2 µT

BP

B-Feld
21,5 µT

M 78A

M 78N



Anhang 4
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Landesbergen - Sottrum, LH-10-3003

Schallpegel in 2m über EOK
 Spannfeld 78N-78A

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
32,9 dB(A)

M 78A

M 78N



Anhang 4
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Landesbergen - Sottrum, LH-10-3003

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK
 Spannfeld 78N-79N

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

E-Feld
0,9 kV/mBP

M 79N

M 78A

E-Feld
3,5 kV/m



Anhang 4
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Landesbergen - Sottrum, LH-10-3003

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK
 Spannfeld 78A-79N

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

B-Feld
36,4 µT

M 79N

M 78A

B-Feld
6,3 µT



Anhang 4
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Landesbergen - Sottrum, LH-10-3003

Schallpegel in 2m über EOK
 Spannfeld 78A-79N

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

BP

Schallpegel
32,1 dB(A)

M 79N

M 78A



Anhang 4
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Landesbergen - Sottrum, LH-10-3003

 elektrische Feldstärke in 1m über EOK
 Spannfeld 79N-80N

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

BP

E-Feld
4,0 kV/m

E-Feld
1,8 kV/m



Anhang 4
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Landesbergen - Sottrum, LH-10-3003

 magnetische Flussdichte in 1m über EOK
 Spannfeld 79N-80N

Immissionsberechnung unter der Leitung und am Bezugspunkt (BP)

B-Feld
36,1 µT

BP

B-Feld
21,0 µT



Anhang 4
Projekt/Vorhaben:     380-kV-Leitung Stade-Landesbergen, Abschnitt 6: Landesbergen - Sottrum, LH-10-3003

Schallpegel in 2m über EOK
 Spannfeld 79N-80N

Immissionsberechnung am Bezugspunkt (BP) und am Gebäude

Schallpegel
32,5 dB(A)


