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a=rennetT Planfeststellungsunterlage Kreuzungsverzeichnis  aniage 135.1
220-kV-Ltg. Abzweig Wechold Blatt: 1/1
Rickbau
Aufgestellt: Trassierungsfirma: Stand:
Bayreuth, den 15.12.2021 Datum Name
; aufgestellt 3 i
. imp GmbH g 06.12.2021 Kamper/ imp
TenneT TSO GmbH iV < (C2c~ i.V. At Bunnerhelfstr.10 gepruft 07.12.2021 Grams/ imp
44379 Dortmund geandert
Kreuzungsstelle Freileitung Kreuzungsstelle Kabel Kreuzungs- Eigentiimer/ Fremdkreuzungs- Fremdkreuzungs-
Kreuzungsfeld von Kreuzungsfeld bis L. Kreuzungsobjekt Objektname Objektnummer ) Positionierung stelle von stelle bis
Stationierung nummer Betreiber
Mast Mast Kreuzungsmast Kreuzungsmast
Gemeinde Hilgermissen
SchloRplatz 2
1 2/2.6 Wirtschaftsweg unbef. Weg 27318 Hoya
Gemeinde Hilgermissen
SchloRplatz 2
139 1/2.6A Wirtschaftsweg unbef. Weg 27318 Hoya
Landkreis Nienburg/Weser
Kreishaus am Schlossplatz
139 1/2.6B Wirtschaftsweg Radweg 31582 Nienburg
Gasversorgung Grafschaft Hoya
GmbH
Am Kanal 9
139 1/6.4 Gasleitungen Gasltg. VGM150 PE-HD 27318 Hoya
Deutsche Telekom
Friedrich-Ebert-Allee 140
139 1/6.2 Fernmeldekabel Lage ungenau FM-Kabel 53113 Bonn
Landkreis Nienburg/Weser
Kreishaus am Schlossplatz Abs. 10,
139 1/2.4 KreisstralBe Loge - Hilgermissen K 141 31582 Nienburg Stat. 4.071
Wasserversorgung
inde Grafschaft
Hoya
Trinkwasserleitung. DN 100 Am Kanal 9
139 1/6.5 Hochdruckwasserleitungen Lage ungenau PVC 27318 Hoya
AVACON
Hoch-, Mittel- und SB-Kabel; Beleuchtungskabel |Birgermeister-Stahn-Wall 1
139 1/6.1A Niederspannungskabel NYY-J 4x10 31582 Nienburg
AVACON
Hoch-, Mittel- und Biirgermeister-Stahn-Wall 1
139 1/6.1B Niederspannungskabel NSP-Kabel NAYY-J 4x10 31582 Nienburg
Langsfiihrung, AVACON
Schutzstreifen der Biirgermeister-Stahn-Wall 1
139 1/4.4A Freileitung mit UN >= 110kV/ Bestandsleitung HS-Freileitung LH-10-1057 31582 Nienburg 4
TenneT TSO GmbH
220-kV-Ltg. Landesbergen - Bernecker Str. 70
139 1/4.4B Freileitung mit UN >= 110kV/ SottrumLH-10-2010 95444 Bayreuth 140 139
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