
Anlage 18.9.3: Baugrundvoruntersuchung Rückbau 220-kV-Leitung LH-10-2010 , Abschnitt 6: Hoya-Steyerberg
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LH-10-2010      -034 034 32,53 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3419 qh d fS,lok(gs,fg),ms fS,ms >27,5 - 30 29,0 4,5

LH-10-2010      -035 035 33,11 Einsetzfundament LH-10-3003 33 32,47 55 3419 qh d fS,lok(gs,fg),ms fS,ms 3,00 >27,5 - 30 29,0 5,1

LH-10-2010      -036 036 32,76 Einsetzfundament LH-10-3003 34 32,80 52 3419 qw Fls, f fS,ms'; mS,fs,gs fS 1,60 >27,5 - 30 29,0 4,8

LH-10-2010      -037 037 32,90 Einsetzfundament Deblinghausen-1 32,81 3419HY0200 170 3419 qw Fls, f fS,ms'; mS,fs,gs fS 3,60 >27,5 - 30 29,0 4,9

LH-10-2010      -038 038 33,93 Einsetzfundament Deblinghausen-Z5 33,45 3419BV0013 140 3419 qh d fS,lok(gs,fg),ms fS,ms k.A. >27,5 - 30 29,0 5,9

LH-10-2010      -039 039 34,20 Einsetzfundament LH-10-3003 36 34,29 60 3419 qw f mS, fs, gs mS 4,60 >30 - 32,5 31,5 3,7

LH-10-2010      -040 040 37,50 Einsetzfundament LH-10-3003 37 37,29 55 3319 qw Fls fS,ms' fS 6,00 >30 - 32,5 31,5 7,0

LH-10-2010      -041 041 39,42 Einsetzfundament Voigtei 43 36,49 3319BV0096 150 3319 qw Fls fS,ms' fS k.A. >30 - 32,5 31,5 8,9

LH-10-2010      -042 042 42,15 Einsetzfundament LH-10-3003 38 40,58 50 3319 qw, qD Gds, gf

fS-mS-gS,g,t',u; fS-

mS,fg',gs',lag(G,x,u),sso fS,ms 3,00 >30 - 32,5 31,5 11,7

LH-10-2010      -043 043 44,49 Einsetzfundament LH-10-3003 39 43,93 50 3319 qw Fls fS,ms' fS 12,00 >32,5 - 35 34,0 11,5

LH-10-2010      -044 044 47,38 Einsetzfundament 3319 qD gf

fS-mS, fg',gs',lag(G,s,u), 

sso fS,mS 3,00 >32,5 - 35 34,0 14,4

LH-10-2010      -045 045 44,00 Einsetzfundament LH-10-3003 40 43,57 50 3319 qD gf

fS-mS, fg',gs',lag(G,s,u), 

sso fS,mS k.A. >35 - 37,5 36,5 8,5

LH-10-2010      -046 046 45,60 Einsetzfundament LH-10-3003 41 46,30 25 3319 qw, qD Gds, Lg S,g,t',u; U,g',s* S 6,00 >35 - 37,5 36,5 10,1

LH-10-2010      -047 047 40,62 Einsetzfundament LH-10-3003 42 41,55 155 3319 qw Fls fS/ms' fS 2,50 >35 - 37,5 36,5 5,1

LH-10-2010      -048 048 37,65 Platten-Gründung LH-10-3003 42 41,55 250 3319 qh, qw luk(Hh), f Hss,Hsw; mS, fs, gs Torf, S 2,50 >35 - 37,5 36,5 2,2

LH-10-2010      -049 049 37,77 Einsetzfundament LH-10-3003 43 38,51 300 3319 qh, qw luk(Hh), f Hss,Hsw; mS, fs, gs Torf, S 3,00 >35 - 37,5 36,5 2,3

LH-10-2010      -050 050 43,61 Einsetzfundament B 27 Hesterberg-Mainschhorn 38,63 3319HY0153 60 3319 qw, qD Gds, Lg fS-mS-gS,g,t',u; U,g',s* Sand 1,80 >35 - 37,5 36,5 8,1

LH-10-2010      -051 051 45,08 Einsetzfundament Mainschhorn BR 11 41,33 3319HY0149 220 3319 qw, qD Gds, Lg fS-mS-gS,g,t',u; U,g',s* Sand k.A. >37,5 - 40 39,0 7,1

LH-10-2010      -052 052 48,47 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe qw, qD Gds, Lg fS-mS-gS,g,t',u; U,g',s* Sand >37,5 - 40 39,0 10,5

LH-10-2010      -053 053 50,42 Einsetzfundament HWW XI-5 Gütemessnetz WW Liebenau II 49,09 3319HY0130 185 3319 qw, qD Gds fS-mS-gS/g,t',u fS,u,Steinig 10,30 >37,5 - 40 39,0 12,4

LH-10-2010      -054 054 55,69 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3319 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x S, u, g, x; Geschiebelehm >37,5 - 40 39,0 17,7

LH-10-2010      -055 055 60,26 Einsetzfundament HWW XI-4 Gütemessnetz WW Liebenau II 55,70 3319HY0129 180 3319 qw, qD Gds /fS-mS-gS/g,t',u mS,fs 14,90 >40 - 42,5 41,5 19,8

LH-10-2010      -056 056 56,93 Einsetzfundament B 28 Pennigsehl 56,55 3320HY0365 170 3320 qw, qD Fls, gf fS-mS; S, (zt(g) fS 15,10 >40 - 42,5 41,5 16,4

LH-10-2010      -057 057 54,23 Einsetzfundament HWW XI-3 Gütemessnetz WW Liebenau II 54,22 3320HY0328 36 3320 qw, qD Fls, Lg f-mS; U, s, t,x fS, Geschiebelehm 12,90 >40 - 42,5 41,5 13,7

LH-10-2010      -058 058 54,23 Einsetzfundament LH-10-3003 48 52,61 400 3320 qw, qD Fls, Lg f-mS; U, s, t,x fS, Geschiebelehm 12,00 >40 - 42,5 41,5 13,7

LH-10-2010      -059 059 55,82 Einsetzfundament HWW XI-2 Gütemessnetz WW Liebenau II 54,26 3320HY0327 380 3320 qw, qD Fls, gf fS-mS; S, (zt(g) fS-mS 11,20 >42,5 - 45 44,0 12,8

LH-10-2010      -060 060 52,43 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x Sand >45 - 47,5 46,5 6,9

LH-10-2010      -061 061 50,30 Einsetzfundament H 139 Flbr.Osterheide-Bergriede Pennigsehl 50,87 3320HY0139 55 3320 qh Sf S, zt(h) Sand 1,80 >47,5 - 50 49,0 2,3

LH-10-2010      -062 062 51,91 Pfahlfundament keine Bohrung in der Nähe 3320 qh Sf S, zt(h) Sand >47,5 - 50 49,0 3,9

LH-10-2010      -063 063 52,60 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3320 qh Sf S, zt(h) Sand >50 - 52,5 51,5 2,1

LH-10-2010      -064 064 56,51 Einsetzfundament N45 Nienburg 58,94 3320HY0280 155 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x U, s, Geschiebelehm k.A. >50 - 52,5 51,5 6,0

LH-10-2010      -065 065 54,24 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3320 qw f S, lag(U) Sand >50 - 52,5 51,5 3,7

LH-10-2010      -066 066 55,64 Stufenfundament keine Bohrung in der Nähe 3320 qw, qD luk(Gds),gf S,g,u,x; S, zt(g)

Sand, Geschiebemergel, 

Geschiebelehm >50 - 52,5 51,5 5,1

LH-10-2010      -067 067 56,95 Einsetzfundament Bockhop 58,70 3320HY0404 125 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x

Sand, Geschiebemergel, 

Geschiebelehm k.A. >50 - 52,5 51,5 6,5

LH-10-2010      -068 068 57,29 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x

Sand, Geschiebemergel, 

Geschiebelehm >50 - 52,5 51,5 6,8

LH-10-2010      -069 069 52,83 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x

Sand, Geschiebemergel, 

Geschiebelehm >50 - 52,5 51,5 2,3

LH-10-2010      -070 070 58,17 Einsetzfundament LH-10-2010 70 58,17 0 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x mS, mg 5,00 >50 - 52,5 51,5 7,7

LH-10-2010      -071 071 60,76 Einsetzfundament B 38 Wietzen 60,25 3320HY0373 410 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x Mergel, Geschiebemergel 7,12 >50 - 52,5 51,5 10,3

LH-10-2010      -072 072 61,45 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x

Sand, Geschiebemergel, 

Geschiebelehm >52,5 - 55 54,0 8,5

LH-10-2010      -073 073 58,84 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x

Sand, Geschiebemergel, 

Geschiebelehm >52,5 - 55 54,0 5,8

LH-10-2010      -074 074 57,13 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x

Sand, Geschiebemergel, 

Geschiebelehm >52,5 - 55 54,0 4,1

LH-10-2010      -075 075 60,44 Einsetzfundament Holte-10 62,82 3320HY0468 400 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x Lehm,Torf,fs,ms,gs >52,5 - 55 54,0 7,4

LH-10-2010      -076 076 59,45 Einsetzfundament Holte-10 62,82 3320HY0468 390 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x Lehm,Torf,fs,ms,gs 9,60 >52,5 - 55 54,0 6,5

LH-10-2010      -077 077 62,37 Einsetzfundament N25 Nienburg 58,61 3320HY0271 65 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x S,fg*,u, Geschiebelehm k.A. >52,5 - 55 54,0 9,4

LH-10-2010      -078 078 62,83 Einsetzfundament Langeln-9 64,09 3320HY0501 350 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x fS, u*, Lehm 8,30 >55 - 57,5 56,5 7,3

LH-10-2010      -079 079 63,05 Einsetzfundament LH-10-2010 79 63,05 0 3320 qw, qD luk(Gds), Lg S,g,u,x; U,s,t,x mS, Lehm, T,gS 1,00 >55 - 57,5 56,5 7,6

LH-10-2010      -080 080 63,83 Einsetzfundament LH-10-3003 63 65,98 355 3220 qw, qD Gds, Lg S, g, u; U, g, s, t S / G 2,50 >55 - 57,5 56,5 8,3

LH-10-2010      -081 081 66,24 Einsetzfundament LH-10-3003 64 69,97 215 3220 qw, qD Gds, Lg S, g, u; U, g, s, t S / G 3,50 >55 - 57,5 56,5 10,7

LH-10-2010      -082 082 66,98 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3220 qD Lg U, g, s, t

Sand, Geschiebemergel, 

Geschiebelehm >55 - 57,5 56,5 11,5

LH-10-2010      -083 083 66,76 Einsetzfundament LH-10-3003 65 66,80 80 3220 qD Lg U, g, s, t Auffüllung, S / G 3,00 >55 - 57,5 56,5 11,3

LH-10-2010      -084 084 65,09 Einsetzfundament LH-10-3003 66 64,15 55 3220 qw, qD Gds, Lg S, g, u; U, g, s, t S / G 4,10 >55 - 57,5 56,5 9,6

LH-10-2010      -085 085 62,78 Einsetzfundament LH-10-3003 67 60,97 50 3220 qw, qD Los, Lg U, s, t', U, g, s, t S / G 7,50 >55 - 57,5 56,5 7,3

LH-10-2010      -086 086 61,22 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3220 qw, qD Los, Lg U, s, t', U, g, s, t

Sand, Geschiebemergel, 

Geschiebelehm >55 - 57,5 56,5 5,7

LH-10-2010      -087 087 57,77 Einsetzfundament LH-10-2010 87 57,77 0 3220 qw, qD Los, Lg U, s, t', U, g, s, t fS, mS, mg,fg 5,00 >52,5 - 55 54,0 4,8

LH-10-2010      -088 088 57,78 Einsetzfundament LH-10-3003 69 58,07 55 3220 qw, qD Los, Lg U, s, t', U, g, s, t S / G, Lg 7,00 >50 - 52,5 51,5 7,3

LH-10-2010      -089 089 58,15 Einsetzfundament LH-10-3003 70 57,75 50 3220 qw, qD Los, Lg U, s, t', U, g, s, t S / G k.A. >50 - 52,5 51,5 7,7

LH-10-2010      -090 090 57,81 Stufenfundament keine Bohrung in der Nähe 3220 qw, qD Los, Lg U, s, t', U, g, s, t >47,5 - 50 49,0 9,8

LH-10-2010      -091 091 52,41 Einsetzfundament LH-10-3003 71 51,51 105 3220 qD Lg U,g,s,t S / G, Lg 7,50 >42,5 - 45 44,0 9,4

LH-10-2010      -092 092 53,13 Einsetzfundament Windhorst D 12-86 50,59 3220SE0012 105 3220 qw, qD Gds, gf S,g,u; S fS, ms´, gs´, fg´ k.A. >40 - 42,5 41,5 12,6

LH-10-2010      -093 093 48,74 Einsetzfundament Windhorst KS 9-85 49,87 3220SE0026 45 3220 qw, qD Gds, gf S,g,u; S fS, u* 11,70 >37,5 - 40 39,0 10,7

LH-10-2010      -094 094 40,48 Pfahlfundament LH-10-3003 73 43,78 90 3220 qw, qD Gds, gf S,g,u; S S / G 7,00 >32,5 - 35 34,0 7,5
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LH-10-2010      -095 095 40,34 Stufenfundament LH-10-2010 95 40,34 0 3220 qw, qD Gds, gf S,g,u; S mS,mg 3,50 >30 - 32,5 31,5 9,8

LH-10-2010      -096 096 32,82 Einsetzfundament Hohnhorst D 11-86 34,59 3220SE0011 325 3220 qw, qD Gds, gf S,g,u; S

Feinstsand (fs´, ms´´, gs´´, 

u´´), U 7,50 >27,5 - 30 29,0 4,8

LH-10-2010      -097 097 28,42 Einsetzfundament LH-10-3003 76 29,22 45 3220 qw, qD Gds, gf S,g,u; S S / G k.A. >25 - 27,5 26,5 2,9

LH-10-2010      -098 098 27,41 Einsetzfundament LH-10-3003 77 26,40 45 3220 qh f S S / G 2,00 >25 - 27,5 26,5 1,9

LH-10-2010      -099 099 28,99 Pfahlfundament keine Bohrung in der Nähe 3220 qh f S >25 - 27,5 26,5 3,5

LH-10-2010      -100 100 24,33 Pfahlfundament LH-10-3003 78 24,71 50 3220 qh f S S / G 1,80 >22,5 - 25 24,0 1,3

LH-10-2010      -101 101 23,06 Pfahlfundament LH-10-2010 101 23,06 0 3220 qh f S Lehm, fG 2,00 >20 - 22,5 21,5 2,6

LH-10-2010      -102 102 22,39 Pfahlfundament LH-10-3003 80 22,70 55 3220 qh f S S / G 1,80 >20 - 22,5 21,5 1,9

LH-10-2010      -103 103 21,92 Einsetzfundament LH-10-3003 81 21,60 55 3220 qh f S S / G 1,70 >20 - 22,5 21,5 1,4

LH-10-2010      -104 104 21,94 Pfahlfundament LH-10-2010 104 21,94 0 3220 qh f S mS 6,50 >20 - 22,5 21,5 1,4

LH-10-2010      -105 105 21,84 Pfahlfundament LH-10-2010 105 21,84 0 3220 qh f S mS k.A. >20 - 22,5 21,5 1,3

LH-10-2010      -106 106 21,18 Einsetzfundament LH-10-2010 106 21,18 0 3220 qh f S mS k.A. >17,5 - 20 19,0 3,2

LH-10-2010      -107 107 20,99 Pfahlfundament LH-10-3003 83 21,16 70 3220 qh f S S / G, Lg 2,00 >17,5 - 20 19,0 3,0

LH-10-2010      -108 108 20,82 Pfahlfundament keine Bohrung in der Nähe 3220 qh z S, g, u, zT(h) >17,5 - 20 19,0 2,8

LH-10-2010      -109 109 20,49 Einsetzfundament LH-10-3003 84 20,37 75 3220 qh f S S / G, Lg 1,60 >17,5 - 20 19,0 2,5

LH-10-2010      -110 110 19,84 Einsetzfundament LH-10-3003 85 19,56 85 3220 qh f S S / G 1,50 >17,5 - 20 19,0 1,8

LH-10-2010      -111 111 19,16 Einsetzfundament Bücken D7-2000 18,42 3220GE0015 125 3220 qh, qn f, f S, G, S, zt(g) mS, fs, gs k.A. >17,5 - 20 19,0 1,2

LH-10-2010      -112 112 18,48 Einsetzfundament LH-10-3003 86 18,95 85 3220 qh, qh Hn,f Hl, Hc, Hp, Hb, G, S S/G 1,60 >17,5 - 20 19,0 0,5

LH-10-2010      -113 113 18,55 Einsetzfundament LH-10-3003 87 18,88 95 3220 qh, qN f, f S, G, S, zt(g) S/G 1,50 >17,5 - 20 19,0 0,6

LH-10-2010      -114 114 18,26 Einsetzfundament LH-10-3003 88 18,33 95 3220 qh, qN Lf, f U, S, t S/G 1,60 >15 - 17,5 16,5 2,8

LH-10-2010      -115 115 17,82 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3220 qh, qN Lf, f U, S, t >15 - 17,5 16,5 2,3

LH-10-2010      -116 116 17,99 Platten-Gründung LH-10-3003 89 17,94 95 3220 qh, qN Lf, f U, S, t S/G 1,20 >15 - 17,5 16,5 2,5

LH-10-2010      -117 117 17,51 Einsetzfundament LH-10-3003 90 17,43 85 3220 qh, qN Lf, f U, S, t S/G 1,60 >15 - 17,5 16,5 2,0

LH-10-2010      -118 118 17,37 Einsetzfundament Beregn.BR.1 Dedendorf 17,26 3220HY0108 205 3220 qh, qN Lf, f U, S, t mS, gs, g 1,90 >15 - 17,5 16,5 1,9

LH-10-2010      -119 119 17,13 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3220 qh, qN Lf, f U, S, t >15 - 17,5 16,5 1,6

LH-10-2010      -120 120 17,90 Einsetzfundament LH-10-3003 91 16,99 85 3220 qh, qN Lf, f U, S, t S/G 1,60 >15 - 17,5 16,5 2,4

LH-10-2010      -121 121 16,92 Einsetzfundament LH-10-3003 92 17,07 85 3120 qh, qw Sf, f S, zt(h); fS-mS, zt(g) S/G 1,80 >12,5 - 15 14,0 3,9

LH-10-2010      -122 122 16,79 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3120 qh, qw Sf, f S, zt(h); fS-mS, zt(g) >12,5 - 15 14,0 3,8

LH-10-2010      -123 123 16,71 Einsetzfundament LH-10-3003 93 16,93 80 3120 qh, qw Sf, f S, zt(h); fS-mS, zt(g) S/G 2,40 >12,5 - 15 14,0 3,7

LH-10-2010      -124 124 16,77 Einsetzfundament LH-10-3003 94 16,99 125 3120 qh, qw Sf, f S, zt(h); fS-mS, zt(g) S/G 3,70 >12,5 - 15 14,0 3,8

LH-10-2010      -125 125 16,37 Einsetzfundament LH-10-3003 95 16,32 195 3120 qh, qw Lf, f U, fS-mS, t, zt(g) S/G 3,50 >12,5 - 15 14,0 3,4

LH-10-2010      -126 126 16,37 Einsetzfundament KS Hoya 1_73 16,63 3120SE0049 60 3120 qh, qw Lf, f U, fS-mS, t, zt(g) Abraum, mS,fs,gs', fg' k.A. >12,5 - 15 14,0 3,4

LH-10-2010      -127 127 16,16 Einsetzfundament Hoya 4-1985 16,30 3120GE0004 60 3120 qh, qw Lf, f U, fS-mS, t, zt(g) fS-gS, u', t', k.A. >12,5 - 15 14,0 3,2

LH-10-2010      -128 128 16,29 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3120 qh, qw Lf, f U, fS-mS, t, zt(g) >12,5 - 15 14,0 3,3

LH-10-2010      -129 129 16,25 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3120 qh, qw Sf, f S, zt(h); fS-mS, zt(g) >12,5 - 15 14,0 3,3

LH-10-2010      -130 130 16,36 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3120 qh, qw Sf, f S, zt(h); fS-mS, zt(g) >12,5 - 15 14,0 3,4

LH-10-2010      -131 131 16,71 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3120 qh, qw Sf, f S, zt(h); fS-mS, zt(g) >12,5 - 15 14,0 3,7

LH-10-2010      -132 132 15,51 Einsetzfundament Schwarme-Martfeld AB 6 = Hoyerhagen AB 6 15,95 3120HY0075 200 3120 qh, qw Sf, f S, zt(h); fS-mS, zt(g) U, fS,ms,gs' k.A. >12,5 - 15 14,0 2,5

LH-10-2010      -133 133 15,71 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3120 qh, qw Lf, f U, fS-mS, t, zt(g) >12,5 - 15 14,0 2,7

LH-10-2010      -134 134 15,93 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3120 qh, qw Sf, f S, zt(h); fS-mS, zt(g) >12,5 - 15 14,0 2,9

LH-10-2010      -135 135 16,12 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3120 qh, qw Sf, f S, zt(h); fS-mS, zt(g) >12,5 - 15 14,0 3,1

LH-10-2010      -136 136 15,98 Einsetzfundament Hoya 5 15,74 3120GE0046 310 3120 qh, qw Lf, f U, fS-mS, t, zt(g) U, fS,ms,gs' >12,5 - 15 14,0 3,0

LH-10-2010      -137 137 15,67 Einsetzfundament keine Bohrung in der Nähe 3120 qh, qw Lf, f U, fS-mS, t, zt(g) >12,5 - 15 14,0 2,7

LH-10-2010      -138 138 15,74 Einsetzfundament Hoya D3120/4/88 15,31 3120GE0016 315 3120 qh, qw Sf, f S, zt(h); fS-mS, zt(g) U, fS,ms,gs',t' k.A. >12,5 - 15 14,0 2,7

LH-10-2010      -139 139 15,23 Platten-Gründung KS Hilgermissen 1/73 15,58 3120SE0058 5 3120 qh, qw Sf, f S, zt(h); fS-mS, zt(g) Abraum, mS, fs',gs* k.A. >12,5 - 15 14,0 2,2
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