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1 Brandschutz der GE Windenergieanlage 

Dieses Dokument beschreibt die Systeme zur Branderkennung und -meldung für die Anlagen der Baureihe 

1&2MW Plattform und 3MW Plattform. 

2 Beschreibung der Branderkennung und -meldung 

Wird Branderkennung und -meldung vom Käufer gewünscht und beauftragt wird die Anlage mit Rauch- und 

Flammensensoren ausgerüstet. Sobald ein Brand festgestellt wird, löst das Brandmeldesystem einen 

akustischen und optischen Alarm aus und sendet einen Abschaltbefehl an die Anlagensteuerung. Über das 

SCADA-System wird eine Statusinformation an die Service-Organisation des Verkäufers abgesetzt. Falls eine 

Mitteilung über das SCADA System an den Käufer erfolgen oder ein automatisierter Meldevorgang generiert 

werden soll, müssen projektspezifische Details im Vorfeld abgeklärt werden. Der Käufer kann die 

Brandmeldung an die Feuerwehr weiterleiten. 

Die Sensoren und Melder werden in folgenden Anlagenbaugruppen installiert: 

 Maschinenhaus 
Turmfuss 

(Stahlrohrturmr) 
Turmfuss 

(Hybridturm) 
Turmfuss 

(Space Frame Tower) 

Rauchmelder x x - - 

IR-Flammensensor x - - - 

Akustischer 
Alarm/Visueller 
Alarm 

x x x x 

Deaktivierungsknopf x x - - 

 

Die in der obigen Liste aufgeführten Feuermelder überwachen die offenen Bereiche des Maschinenkopfes 

sowie des Turmfusses und nicht die Innenräume einzelner Schaltschränke. 
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