
Widerstandsmessgerät SuperSting R1; SN SP1402279
Kalibrierung gültig bis 02/2019

Gommern, den 21.08.2018

325815972 ; 583547,5

24  ° C, sonnig, am Spargelacker, sandig, nass

Messung in Nordwest-Südost-Richtung

Anlage 4


