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1 Zusammenfassung 

Die TenneT TSO GmbH betreibt zusammen mit der TenneT Offshore GmbH das Umspannwerk 
Emden-Ost am Wykhoffweg in Emden.  

Die TenneT TSO GmbH plant jetzt Änderungen bei den Onshore-Anlagen im Umspannwerk.  

Für den Verteilnetzbetreiber EWE sollen zwei Transformatoren aufgestellt werden. 

Weiterhin soll zusätzlich zu den bisher vorgesehenen Betriebsmitteln im südwestlichen Bereich des 
Umspannwerkes ein Rotierender Phasenschieber (RPS-Anlage) betrieben werden. Dabei handelt 
es sich um eine rotierende elektrische Maschine, die das Stromnetz durch Blindleistungskompensa-
tion und zusätzliche Kurzschlussleistung stärken und bei Schwankungen der Verbraucherlast stabil 
halten kann. 

Die Lage des Umspannwerkes Emden-Ost und der Nachbarschaft kann dem Übersichtsplan in  
Anhang 1 entnommen werden. Der Lageplan im Anhang 2 zeigt einen Ausschnitt mit der aktuell 
geplanten Lage der geräuschrelevanten Betriebsmittel der TenneT TSO GmbH und des Verteilnetz-
betreibers EWE im Onshore-Teil des Umspannwerkes Emden-Ost sowie der drei Konverter- 
stationen der TenneT Offshore GmbH.  

Im Genehmigungsbescheid zur Änderung des Umspannwerkes Emden Ost (zweiter Bauabschnitt) 
/15/ hat das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Emden im Abschnitt �Immissionsschutz� in den  
Ziffern 8 bis 12 unter anderem Auflagen zum Geräuschimmissionsschutz erteilt. Das Gesamt- 
Umspannwerk Emden-Ost muss im Endausbauzustand die Immissionsrichtwerte an den maßgebli-
chen Immissionsorten in der Nachbarschaft um mindestens 6 dB(A) unterschreiten (Irrelevanz-
grenze gemäß Ziffer 3.2.1 der TA Lärm).  

TÜV NORD Umweltschutz wurde von der TenneT TSO GmbH mit der Ermittlung der vom Gesamt-
Umspannwerk Emden-Ost mit den jetzt im Onshore-Teil geplanten Änderungen und der zusätzli-
chen RPS-Anlage sowie den drei Konverterstationen verursachten und auf die maßgeblichen  
Immissionsorte in der Nachbarschaft einwirkenden Geräuschimmissionen beauftragt. 

In Kapitel 7 ist eine Schallemissionsbilanz für die geräuschrelevanten Betriebsmittel im Onshore-
Teil des Umspannwerkes Emden-Ost aufgeführt. Die für die Untersuchungen relevanten Schall- 
quellen stellen im vorliegenden Fall die Transformatoren sowie der zusätzlich geplante Rotierende 
Phasenschieber dar.  

Weiterhin müssen die Korona-Geräusche der 380-kV-Schaltanlagen sowie die Schallimmissionen 
des Transformators für den Offshore-Windpark Riffgat und der drei Konverterstationen BorWin3 (in 
Betrieb), DolWin6 (in Betrieb) und DolWin5 (in Bau) berücksichtigt werden.  

Hinweis: Für die drei Konverterstationen der TenneT Offshore GmbH im Umspannwerk Emden-
Ost werden im Rahmen eines konservativen Ansatzes weiterhin die in /14/ ausgewiese-
nen Prognosewerte und nicht die inzwischen bei den schalltechnischen Abnahme- 
messungen an den Konverterstationen BorWin3 und DolWin6 ermittelten (geringeren) 
Schallimmissionen zugrunde gelegt. 
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