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1990 1995 2000 2005 2010 2015
Jahr Nitrat [mg/l]
1986 10,0
1987 16,0
1988 12,0
1989 12,0
1990 13,0
1991 11,0
1992 14,0
1993 15,0
1994 13,0
1995 17,0
1997 20,0
2006 20,0
2007 19,7
2008 10,0
2009 9,7
2010 16,3
2011 11,8
2012 8,2
2013 20,5
2014 17,6
2015 20,8
2016 10,5
Anlage 9 Ganglinie Nitrat ‘Bearbeiter: Die 10.10.2017
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DAKKS

(

Wasserlechnologisches Institut GmbH

SBG B501 Brunnen Gremsheim, Entnahmevorrichtung (Rohwasser)

Deutsche

Eigenkontrolle
Probenahme Eingang Priifungen Probenehmer
Datum: 20.03.2017 Datum: 20.03.2017 Beginn: 20.03.2017 WTI, Wagner
Zeit: 13:10 Zeit: 14:40 Ende:  30.03.2017 1)
Verfahren: ‘1)9“::558’\; al)SO Code:  2017C0100568 NivwaDaB-Probe mit entsprechender Meldung
DIN IS0 5667-5
(A14)
Basisprogramm, Rohwasseruntersuchung
Parameter Messort Methode Einheit Grenzwert Messwert
Geruch, qualitativ 01 DEVBiR schwach faulig
Farbung, qualitativ 01 DEVB12 farblos
Triibung, qualitativ 01 DEVBi/2 keine
Bodensatz 01 DEVBi1/2 1
Temperatur 01 DIN 38404-4 (C4) °C 9,9
Messtemperatur pH-Wert 01 DIN 38404-4 (C4) °C 10,0
pH-Wert 01  DIN EN ISO 10523 (C5) 6,5-9,5 7,30
gel. Sauerstoff 01  DINEN 25814 (G22)*  mg/L 2,1
Leitféhigkeit (25°C) 01 DINEN 27888 (C8) uS/icm 2790 (25°C) 793
Titriertemperatur KS 4,3 01  DIN 38404-4 (C4) °C 16,6
Saurekapazitét 4,3 01 DIN 38409-7 (H7) mmol/L. 6,28
Basekapazitit 8,2 01 DIN 38404-10 (C10) mmol/L. 0,71
. Férbung bei 436nm 01 DINENISO7887(C1)  1/m 0.5 <0,1
£:  SAK (254nm) 01 DIN 384043 (C3) 1/m 0,9
§ Gesamtharte 01  DIN 38404-10 {C10) mmol/m? 4310
i;f% Calcium 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 105
fté § Magnesium 01 DINENISO 11885 (E22) mgl/L 41,2
) :ga Natrium 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 200 7.5
gé Kalium 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 28
éé Eisen, ges. 01 DINENISO 11885(E22) mg/L 0,200 0,021
%‘g Mangan 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 0,050 0,001'
§§ Aluminium 01 DINENISO 11885(E22) mg/L 0,200 <0,010
§§ Ammonium (berechnet als NH4) 01  DINISO 15923-1 (D49)  mg/L 0,50 0,03
§§ Nitrit (berechnet als NO2) 01 DINISO 15923-1 (D49) mg/L 0,50 (0,10) <0,01
é% Nitrat (berechnet als NO3) 01  DINEN SO 10304-1 (D20 mg/L. 50 20,9
38 Chlorid 01  DIN ENISO 10304-1 (D20 mg/L 250 17,56
o Sulfat 01  DIN EN1SO 10304-1 (D20 mg/L 250 78,2
éz Phosphat, ortho- (berechnet als PO4) 01  DINISO 15923-1 mg/L 0,02
§§ DOC 01  DINEN 1484 (H3) mg/L. 0,50
ég AOX 01  DIN EN 1485 (H14)* mg/L <0,005 *
Koloniezah! 20/22°C 01 TrinkwV/ 2001 Anl.5d)bb) KBE/mL 100 (20) 0
Coliforme (MPN) 01  DINENISO 9308-2/Colilet MPN/100 mL 0 0
Escherichia coli (MPN) 01 DINENISO 9308-2/Colilet MPN/100mL 0 0
Clostridium perfringens 01 TrinkwV 2001 (2011) Ants KBE/1OOmL 0 0
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Durch dia DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Praflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefihrten Prifverfahren,

Akkreditierungsstelle
D-PL-17184-01-00

Deutsche

DAKKS

(0

Wassertechnologisches Institut GmbH

SBG B501 Brunnen Gremsheim, Entnahmevorrichtung (Rohwasser)

Eigenkontrolle

Probenahme Eingang Priifungen Probenehmer

Datum: 10.10.2016 Datum: 10.10.2016 Beginn: 10.10.2016 WTI, Buchholz

Zeit: 08:50 Zeit: 14:00 Ende:  27.10.2016 (1)

Verfahren: ?QIZISEIE)SO Code:  2016C0102401 NiWaDaB-Probe mit entsprechender Meldung

DIN ISO 5667-5
(A14)

Basisprogramm, Rohwasseruntersuchung
Parameter Messort Methode Einheit Grenzwert Messwert
Geruch, qualitativ 01 DEVB1/2 ohne
Farbung, qualitativ 01 DEVB1/2 farblos
Triibung, qualitativ 01 DEVBI1/2 keine
Bodensatz 01 DEVBI1/2 1
Temperatur 01  DIN 38404-4 (C4) °C 10,0
Messtemperatur pH-Wert 01  DIN 38404-4 (C4) °c 10,1
pH-Wert 01  DIN EN ISO 10523 (C5) 6,5-9,5 7,38
gel. Sauerstoff 01  DIN EN 25814 (G22)** mg/L 0,8
Leitfahigkeit (25°C) 01  DIN EN 27888 (C8) uS/cm 2790 (25°C) 810
Titriertemperatur KS 4,3 01  DIN 38404-4 (C4) °C 13,1
Séurekapazitat 4,3 01  DIN 38409-7 (H7) mmol/L 6,50
Basekapazitit 8,2 01  DIN 38404-10 (C10) mmol/L 0,60
Farbung bei 436nm 01 DIN EN ISO 7887 (C1) 1/m 0,5 <0,1
SAK (254nm) 01  DIN 38404-3 (C3) 1/m 0,6
Gesamtharte 01  DIN 38404-10 (C10) mmol/m?3 4430
Calcium 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 105
Magnesium 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 43,9
Natrium 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 200 7.8
Kalium 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 2,8
Eisen, ges. 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 0,200 0,019
Mangan 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 0,050 0,002
Aluminium 01 DINENISO 11885 (E22) ~ mg/L 0,200 <0,010
Ammonium (berechnet als NH4) 01 DINISO 15923-1 (D49)  mg/L 0,50 0,03
Nitrit (berechnet als NO2) 01 DINISO 15923-1 (D49)  mg/L 0,50 (0,10) 0,01
Nitrat (berechnet als NO3) 01  DINENISO 10304-1 (D20 mg/L 50 10,5
Chlorid 01  DINEN ISO 10304-1 (D20 mg/L 250 20,2
Sulfat 01  DIN EN ISO 10304-1 (D20 mg/L 250 85,6
Phosphat, ortho- (berechnet als PO4) 01  DIN ISO 15923-1 mg/L 0,02
DOC 01  DIN EN 1484 (H3) mg/L 0,71
AOX 01  DIN EN 1485 (H14)* mg/L <0,005 *
Koloniezahl 20/22°C 01 TrinkwV 2001 Anl.5d)bb)  KBE/mL 100 (20) 0
Coliforme (MPN) 01  DINENISO 9308-2/Colilert MPN/100 mL 0 0
Escherichia coli (MPN) 01  DINENISO 9308-2/Colilet MPN/100 mL 0 0
Clostridium perfringens 01  TrinkwV 2001 (2011) Anl.5 KBE/100 mL 0 0
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Wassertechnologisches Institut GmbH

SBG B501 Brunnen Gremsheim, Entnahmevorrichtung (Rohwasser)

Eigenkontrolle
Probenahme Eingang Priifungen Probenehmer
Datum: 14.04.2015 Datum: 14.04.2015 Beginn: 14.04.2015 WTI, Krausewitz
Zeit: 11:35 Zeit: 14:35 Ende:  12.05.2015 ) (1)
Verfahren: DINENISO Code: 2015C0100632 NiwabDaB-Probe mit entsprechender Meldung
19458 (a)
DIN IS0 5667-5
(A14)

Basisprogramm, Rohwasseruntersuchung

Parameter Messort Methode Einheit Grenzwert Messwert
Geruch, qualitativ 01 DEVBiR2 ohne
Farbung, qualitativ 01 DEVBi2 farblos
Tritbung, qualitativ 01 DEVB1/2 keine
Bodensatz 01 DEVBi2 1
Temperatur 01 DIN 38404-4 (C4) °C 9,9
Messtemperatur pH-Wert 01 DIN 38404-4 (C4) °C 9,9
pH-Wert 01  DIN EN ISO 10523 (C5) 65-85 7,31
gel. Sauerstoff 01 DIN EN 25814 (G22) mg/l. 1,9
Leitfahigkeit (25°C) 01  DIN EN 27888 (C8) uS/em 2780 (25°C) 783
Titriertemperatur KS 4,3 01 DIN 38404-4 (C4) °C 16,5
Saurekapazitat 4,3 01  DIN 384097 (H7) mmol/l. 6,26 .

Basekapazitat 8,2 01  DIN 38404-10 (C10} mmol/L 0,69
: Farbung bei 436nm 01  DIN ENISO 7887 (C1) 1m 0,5 <0,1
£: SAK(254nm) 01  DIN 38404-3 (C3) 1/m 0,9
fE é Gesamthérte 01  DIN 38404-10 (C10) mmol/m?® 4390
Zlf ;3 Calcium 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 111,0
§ gf» Magnesium 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 39,3
§ f;s Natrium 01 DINENISO 11885(E22) mg/L 200 73
é g Kalium 01 DINENISO 11886 (E22) mg/L 26
é % Eisen, ges. 01 DINENISO 11885(E22) mgl/L 0,200 <0,010
P §§ Mangan 01 DINENISO 11885 (E22) mgll. 0,050 0,001
- %g Aluminium 01 DINENISC 11885 (E22) mg/L 0,200 <0,010
géﬁ Ammonium (berechnet als NH4) 01  DINISO 159231 mg/L 0,50 <0,02
§§ Nitrit (berechnet als NO2) 01  DINISO 159231 mg/L 0,50 (0,10) <0,01
§§ Nitrat (berechnet als NO3) 01 DINENISO 10304-1 (D20 mg/L 50 20,8
a8 Chlorid 01  DINENISO 10304-1 (D20 mg/L 250 18,6
& Sulfat 01 DINENISO 10304-1 (D20 mg/L 250 83,8
§,§ Phosphat, ortho- (berechnet als PO4) 01 DINENISO 6878 (D11) mg/L 0,015
g §§ DOC 01  DINEN 1484 (H3) mg/L 0,59

E §.§§ AOX 01  DINEN 1485 (H14)* ma/L <0,005 *
= Koloniezahl 20/22°C 01  TrinkwV 2001 Anl.5d)bb)p  KBE/mL 100 (20) 0
=F Coliforme (MPN) 01 WT-QMAS12 (Collery  MPN/100 mL © 0
= Escherichia coli (MPN}) 01  WTIQMA912 (Coliler)  MPN/MOOmL O 0
Clostridium perfringens 01  TrinkwV 2001 (2011) Ants KBE/1OOmL 0 0
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DAKKS

. Deutsche

Durch die DARKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prisfluboratorium.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der.Urkunde aufgefihrien Prifverfahren,

" Akkreditierungsstelle

D-PL-17184-01-00

Wassertechnologisches Institut GmbH

SBG B501 Brunnen Gremsheim, Entnahmevorrichtung (Rohwasser)

Eigenkontrolle

Probenahme Eingang Priifungen Probenehmer

Datum: 14.04.2015 Datum: 14.04.2015 Beginn: 14.04.2015 WTI, Krausewitz

Zeit: 11:35 Zeit:  14:35 Ende:  12.05.2015 ()

Verfahren: ?9‘2‘5?‘2)30 Code:  2015C0100632 NiwaDaB-Probe mit entsprechender Meldung

DIN ISO 5667-5
{A14)

Ergéanzungsprogramm 2012
Parameter Messort Methode Einheit Grenzwert Messwert
Kupfer 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 2,0 0,006
Antimon 01 DINENISO 15586 (E4) mg/L 0,0050 <0,00125
Arsen 01 DINENISO 15586 (E4) mg/l 0,010 <0,0005
Blei 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 0,010 <0,0005
Bor 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 1,0 0,04
Cadmium 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 0,0030 <0,0001
Chrom 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 0,050 <0,0003
Cyanid 01  DIN 38405-14 (D14)* mg/L 0,050 <0,002
Fluorid 01  DIN ENISO 10304-1 (D20 mg/L 1,5 0,11
Nickel 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 0,020 <0,0005
Quecksilber 01 DINENISO 12846 (E12) mg/L 0,0010 <0,00004
Selen 01 DINENISO 15586 (E4) mg/L 0,010 <0,0005
BTEX-Aromaten 01 DINENISO 10301 (F4) mg/L n.n.
Vanadium 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L <0,003
Dichlormethan 01 DINENISO 10301 (F4) mg/L <0,005
Trichlormethan 01 DINENISO 10301 (F4 mg/L <0,0005
Uran - mg/L. 0,010 0,0003
Tetrachlormethan 01 DINENISO 10301 (F4) mg/L <0,0001
Zink 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 0,011
1,2- Dichlorethan 01 DINENISO 10301 (F4) mg/L 0,0030 <0,0003
1,1,1 Trichlorethan 01 DINENISO 10301 (F4) mg/L <0,0001
Dichlorethen,cis-1,2 01 DINENISO 10301 (F4) mg/L <0,0003
Trichlorethen 01 DINENISO 10301 (F4) mg/L <0,0001
Tetrachlorethen 01 DINENISO 10301 (F4) mg/L <0,0001
Dichlorpropen 1,3 (cis, trans) 01 DINENISO 10301 (F4) mg/L <0,0005
Dichlorpropan 1,2 01 DINENISO 10301 (F4) mg/L 0,0001 <0,0001
Dichlorbrommethan 01 DINENISO 10301 (F4) mg/L <0,0005
Dibromchlormethan 01 DINENISO 10301 (F4) mg/L <0,0005
Tribrommethan 01 DINENISO10301(F4) mg/L <0,0005
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Burch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkraditiertes Priflaboratorium.
Die Akkraditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefihrton Prifverfahren,

D-PL-17184-01:00

v . Deutsche
«" Akkreditierungsstelle

DAKKkS

Wi

Wassedechnologisches fnstitut GmbH

SBG B501 Brunnen Gremsheim, Entnahmevorrichtung (Rohwasser)

Eigenkontrolle
Probenahme Eingang Priifungen Probenehmer
Datum: 10.11.2014 Datum: 10.11.2014 Beginn: 10.11.2014 WTI, Buchholz
Zeit: 10:05 - Zeit: 14:10 Ende: 15.12.2014 (1)
Verfahren: 8:?‘4‘)80 5667-5 Code: 2014C0101926 NiwaDaB-Probe mit entsprechender Meldung
DIN EN ISO
19458 (a)

Basisprogramm, Rohwasseruntersuchung

Parameter Messort Methode Einheit Grenzwert Messwert
Geruch, qualitativ 01 DEVB12 ohne
Farbung, qualitativ 01 DEVBi2 farblos
Tribung, qualitativ 01 DEVB1/2 keine
Bodensatz 01 DEVBi2 1
Temperatur 01 DIN 38404-4 (C4) °C ) 9,6
Messtemperatur pH-Wert 01 DIN 38404-4 (C4) °C 8,7
pH-Wert 01 DIN ENISO 10523 (C5) 6,5-95 7,32
gel. Sauerstoff 01  DINEN 25814 (G22) mg/L 2,0
Leitfahigkeit (25°C) 01  DIN EN 27888 (C8) uS/icm 2790 (25°C) 770
Titrlertemperatur KS 4,3 61  DIN 38404-4 (C4) °C 14,6
Séurekapazitét 4,3 01  DIN 38409-7 (H7) mmol/L 6,26
Basekapazitat 8,2 01 DIN 38404-10 (C10) mmol/L. 0,68
Férbung bei 436nm 01 DINEN iSO 7887 (C1) 1/m 0,5 <0,1
SAK (254nm) 01 DIN 38404-3 (C3) 1/m 0,8
Gesamthérte 01 DIN 38404-10 (C10) mmol/m? 4110
Calcium 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 107,5
Magnesium 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 34,8
Natrium 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 200 7.8
Kalium 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 2,8
Eisen, ges. 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 0,200 <0,010
Mangan 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 0,050 0,001
Aluminium 01 DINENISO 11885 (E22) mg/L 0,200 0,018
Ammonium (berechnet als NH4) 01  DINISO 15823-1 mg/L 0,50 0,06
Nitrit (berechniet als NO2) 01 DINISO 15823-1 mg/L 0,50 (0,10) <0,01
Nitrat (berechnet als NO3) 01 .DINENISO10304-1 (D20 mg/L 50 17,6
Chilorid 01 DINENISO 10304-1 (D20 mg/L 250 19,4
Sulfat 01  DINENISO 10304-1 (D20 mg/L 250 69,4
Phosphat, ortho- (berechnet als PO4) 01 EDINISO 159231 mg/L 0,02
DOC 01  DIN EN 1484 (H3) mgil 0,71
AOX 01  DINEN 1485 (H14)* mg/L <0,005 *
Koloniezahl 20/22°C 01  TrinkwV 2001 Anl5djbbjp  KBE/mL 100 (20) 6
Coliforme (MPN) 01  WTLQMA912 (Cofilerty  MPN/{00 mL © Y
Escherichia coli (MPN) 01 WTI-QMA912 (Colilert) MPN/10O mL © 0
Clostridium perfringens 01  TrinkwV 2001 (2011) Ani.5 KBE/10OmL 0 0
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Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 ak}

=" Akkreditierungsstelle

D-PL-17184-01-00

Wassertechnologisches Institut GmbH

SBG B501 Brunnen Gremsheim, Entnahmevorrichtung (Rohwasser)

Eigenkontrolle
Probenahme Eingang Prifungen Probenehmer
Datum: 10.11.2014 Datum: 10.11.2014 Beginn: 10.11.2014 WTI, Buchholz
Zeit: 10:05 Zeit:  14:10 Ende: 15.12.2014 (1)
Verfahren: DIN ISO 5667-5 Code: 2014C0101926 NiWaDaB-Probe mit entsprechender Meldung

DIN EN IS0

19458 (a)
Pestizide, Niedersdchsische Landesliste 2011
Parameter Messort Methode Einheit Grenzwert Messwert
PBSM, gesamt 01 - mg/L 0,00050 n.n.
AMPA 01  DIN 38407-22 (F22)* mg/L 0,0001 <0,000025
Atrazin 01  WTI-QMA210 (LC/MSIMS) mg/L 0,0001 <0,000025
Bentazon 01  DIN 38407-35 (F35) mg/L 0,0001 <0,000025
Bromacil 01  WTI-QMA210 (LC/MSIMS) mg/L 0,0001 <0,000025
Chloridazon-desphenyl 01  WTI-QMA210 (LC/MS/MS) mg/L 0,003 0,00054
Chloridazon-methyl-desphenyl 01  WTI-QMA210 (LC/MS/MS) mg/L 0,003 0,00015
Chlortoluron 01  WTI-QMA210 (LC/MS/MS) mg/L 0,0001 <0,000025
Atrazin-desethyl 01  WTI-QMA210 (LC/MSIMS) mg/L 0,0001 <0,000025
Terbuthylazin-desethyl 01  WTI-QMA210 (LC/MSIMS) mg/L 0,0001 <0,000025
Atrazin-desisopropyl 01 WTI-QMA210 (LC/MS/MS) mg/L 0,0001 <0,000025
Dicamba 01  DIN 38407-35 (F35) mg/L 0,0001 <0,000025
Dichlorprop 01  DIN 38407-35 (F35) mg/L 0,0001 <0,000025
2,6 Dichlorbenzamid 01  WTI-QMA210 (LC/MS/MS) mg/L 0,003 <0,000025
N,N-Dimethylsulfamid 01  WTI-QMA210 (LC/MSIMS) mg/L 0,001 <0,0001
Diuron 01  WTI-QMA210 (LC/MS/MS) mg/L 0,0001 <0,000025
Ethidimuron 01  WTI-QMA210 (LC/MS/MS) mg/L 0,0001 <0,000025
Ethofumesat 01  WTI-QMA210 (LC/MS/MS) mg/L 0,0001 <0,000025
Glyphosat 01  DIN 38407-22 (F22)* mg/L 0,0001 <0,000025
Isoproturon 01  WTI-QMA210 (LC/MSIMS) mg/L 0,0001 <0,000025
Mecoprop (MCPP) 01  DIN 38407-35 (F35) mg/L 0,0001 <0,000025
Metalaxyl-M 01  WTI-QMA210 (LC/MS/IMS) mg/L 0,0001 <0,000025
Metamitron 01  WTI-QMA210 (LC/MS/MS) mg/L 0,0001 <0,000025
Metazachlor 01  WTI-QMA210 (LC/MS/MS) mg/L 0,0001 <0,000025
Metazachlor-saure (B479-4) 01  DIN 38407-35 (F35) mg/L 0,001 0,00011
Metazachlor-sulfonséure (BH 479-8) 01  DIN 38407-35 (F35) mg/L 0,003 0,000090
S-Metolachlor 01  WTI-QMA210 (LC/MSIMS) mg/L 0,0001 <0,000025
S- Metolachlors&ure 01  DIN 38407-35 (F35) mg/L 0,003 <0,000025
S-Metolachlor-sulfonséure 01  DIN 38407-35 (F35) mg/L 0,003 <0,000025
Metoxuron 01  WTI-QMA210 (LC/MSIMS) mg/L 0,0001 <0,000025
Metribuzin 01  WTI-QMA210 (LC/MSIMS) mg/L 0,0001 <0,000025
Simazin 01  WTI-QMA210 (LC/MSIMS) mg/L 0,0001 <0,000025
Terbuthylazin 01  WTI-QMA210 (LC/MS/MS) mg/L 0,0001 <0,000025
Prothioconazol 01  WTI-QMA210 (LC/MS/MS) mg/L 0,0001 <0,000025
Bromoxynil 01  DIN 38407-35 (F35) mg/L 0,0001 <0,000025
Chlorfenvinphos 01  WTI-QMA210 (LC/MSIMS) mg/L 0,0001 <0,000025
Chloridazon 01  WTI-QMA210 (LC/MS/MS) mg/L 0,0001 <0,000025
Chlorpyriphos 01  DIN EN ISO 6468 (F1) mg/L 0,0001 <0,000025
Diflufenican 01  DIN EN ISO 6468 (F1) mg/L 0,0001 <0,000025
Methabenzthiazuron 01  WTI-QMA210 (LC/MS/MS) mg/L 0,0001 <0,000025
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Die Akkreditierung gile tir die.in der Urkunde aufgefOhrten Prifverfahren,
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Wassertechnologisches Institut GmbH

SBG B501 Brunnen Gremsheim, Entnahmevorrichtung (Rohwasser)

Eigenkontrolle
Probenahme Eingang Priifungen Probenehmer
Datum: 10.11.2014 Datum: 10.11.2014 Beginn: 10.11.2014 WTI, Buchholz
Zeit: 10:05 Zeit: 14:10 Ende: 15.12.2014 1)
Verfahren: DIN ISO 5667-5 Code: 2014C0101926 NiWaDaB-Probe mit entsprechender Meldung
DIN EN 150
19458 (a)
Pestizide, Niedersdchsische Landesliste 2011
Parameter Messort Methode Einheit Grenzwert Messwert
MCPA 01 DIN 38407-35 {F35) mg/L 0,0001 <0,000025
Pirimicarb 01 WTI-QMA210 (LC/MS/IMS) mg/L. 0,0001 <0,000025
Trifluralin 01  DIN EN ISO 6468 (F1) mg/L 0,0001 <(,000025
DDT 01 DINENISO 6468 (F1) mg/L 0,0001 <0,000025
Lindan 01 DINENISO6468(F1)  mg/L 0,0001 <0,000025
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